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ЗАСТЕРЕЖЕННЯ ТА 
РЕКОМЕНДАЦІЇ 

ЗАГАЛЬНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАСОБИ 

Обладнання, описане у цьому посібнику, являє собою пристрої 
під тиском, встановлені в герметичні системи.
Розглядається обладнання, як правило, встановлюється в 
системах транспортування горючих газів (наприклад, природний 
газ).

ЗАПОБІЖНІ ЗАСОБИ ДЛЯ РОБІТНИКІВ 

До проведення установки, введення в експлуатацію
або технічного обслуговування робітники зобов’язані: 
о з н а й оми т и с я  з  п р и с т р о ями  б е з п е к и , 
застосовуваними при установочних роботах, які їм
необхідно проводити;
отримати необхідні дозволи і працювати відповідно
до їх вимог;
бути спорядженими необхідними індивідуальними
засобами захисту (каска, окуляри і т.д.);
переконатися, що зона, в якій необхідно здійснювати
роботи, обладнана передбаченими засобами
колективного захисту та необхідними інструкціями з
техніки безпеки.

ПАКУВАННЯ 

Пакування для перевезення обладнання та відповідних
запасних частин були розроблені і вироблені спеціальним 
чином, щоб уникнути пошкодження під час нормального 
перевезення, зберігання та відповідних робіт.З цієї причини
обладнання і запасні частини повинні міститися у 
відповідних оригінальних упаковках до їх установки на місці 
кінцевого призначення. В ході відкриття упаковок необхідно 
перевірити цілісність розміщених матеріалів. При наявності 
можливих пошкоджень повідомити про них постачальнику, 
зберігаючи при цьому оригінальну упаковку для подальшого 
розслідування даного випадку. 

ВАНТАЖНО-РОЗВАНТАЖУВАЛЬНІ РОБОТИ 

Завантаження і розвантаження обладнання та його 
компонентів повинна здійснюватися після оцінки підйомних засобів 
на предмет відповідності підйомним навантаженням
(підйомна потужність і функціональність).  
Завантаження і розвантаження обладнання повинна 
здійснюватися, якщо це необхідно в даному конкретному 
випадку, з використанням точок підйому, передбачених 
цим обладнанням. Використання моторизованих засобів 
повинно здійснюватися спеціально призначеним для цього 
персоналом. 

УСТАНОВКА 

Установка регулятора тиску повинна здійснюватися
відповідно до приписів (законів і нормативів), що діють 
на місці установки. 
Зокрема станції для природного газу повинні мати
характеристики відповідно до приписів законів або норм, що 
діють на місці установки, або, по щонайменше, в 

відповідно до норм EN 12186 і EN 12279; особливо 
повинні дотримуватися параграфи 6.2, 7.5.2, 7.7 і 9.3 
норми EN 12186 і 6.2, 7.4, 7.6 і 9.3 норми EN 12279. 
Установка відповідно до цих норм зводить до мінімуму 
ризик виникнення пожежі та утворення потенційно 
вибуховою атмосфери.
Обладнання оснащене внутрішніми пристроями обмеження
тиску, тому повинне встановлюватися із забезпеченням того, 
робочий тиск вузла, на який воно встановлюється, ніколи не 
перевищує 
значення максимального допустимого тиску (PS).  
Користувач отже повинен передбачити, якщо вважає це за 
необхідне, установку на вузол відповідних систем обмеження 
тиску; крім того повинен обладнати станцію відповідними 
системами скидання і дренажу для того, щоб мати можливість 
скинути тиск або рідину, що містяться на станції, до початку 
будь-яких робіт з перевірки та технічного обслуговування.   
Якщо установка обладнання вимагає застосування на місці 
фітингів під тиском, вони повинні встановлюватися 
відповідно до інструкцій виробника цих фітингів. Вибір 
фітинга повинен здійснюватися з урахуванням специфічного 
застосування обладнання та передбачуваних технічних 
характеристики станції.

ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ

Введення в експлуатацію повинен здійснюватися 
персоналом, який пройшов належну підготовку . 
Під час робіт по введенню в експлуатацію персонал, в якому 
немає крайньої необхідності, повинен бути вилучений на 
безпечну відстань, а також відповідним чином повинна бути 
позначена заборонена зона (таблички, тимчасові огорожі і т.д). 
Слід перевірити, чи відповідають настройки обладнання 
запитаним, при необхідності передбачити їх відновлення до 
необхідних значень відповідно до методів, зазначеними далі в 
керівництві. 
Під час введення в експлуатацію повинні бути оцінені ризики, 
обумовлені можливими скидами в атмосферу горючих або 
шкідливих газів. 
При установці н а розподільні мережі для природного газу необхідно 
враховувати ризик утворення вибухонебезпечної суміші (газ / повітря) 
усередині трубопроводів.

ВІДПОВІДНІСТЬ ДИРЕКТИВІ 97/23 / EC (PED)

Регулятор тиску REFLUX 819 класифікований як регулятора “FAIL 
CLOSE (в разі аварії закритий)” згідно з нормою EN 334 і отже 
визначено як пристрій під тиском згідно з директивою 97/23 / EC 
(PED). Пристрій забезпечення безпеки вбудований монітор PM / 182 і 
монітор, встановлений на лінії, REFLUX 819, будучи класифіковані як 
регулятори “FAIL CLOSE (в разі аварії закритий)” згідно з нормою EN 
334, також представляють собою пристрої забезпечення безпеки 
відповідно до PED. Як наслідок регулятор REFLUX 819 с PM / 819 
може використовуватися відповідно до PED як в якості пристрою під 
тиском, так і в якості пристрою забезпечення безпеки. Регулятор 
REFLUX 819 з вбудованим відсікаючим пристроєм як серії SB / 82, так 
і серії VB з реле тиску спрацьовування по максимальному тиску 
представляє собою згідно пристрій забезпечення безпеки, і отже
згідно PED може використовуватися як в якості пристрою під тиском, 
так і в якості пристрою забезпечення безпеки.  
Відповідність директиві PED регулятора і пов’язаних з ним пристроїв 
з маркуванням CE передбачає використання в системах з вимогами, 
відповідними нормі EN 12186. 
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1. ОСНОВНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Регулятор тиску REFLUX 819 являє собою регулятор пілотного типу для середнього і високого тиску, який призначений
для зниження і автоматичного підтримання вихідного тиску газу «після себе» на заданому значенні режиму 
газопостачання. REFLUX 819 являє собою регулятор "FAIL CLOSE" (в разі аварії закритий), тобто він закривається в разі:

 Прорив основної мембрани;

 Прорив мембрани / мембран пілота;

 Відсутність живлення  контуру пілота імпульсним газом.

Регулятор тиску REFLUX 819 являє собою конструкцію "вхід зверху (top entry)", відрізняється простотою технічного
обслуговування і можливістю застосування опцій безпосередньо на місці установки. Відмінне урівноваження вузлів, на 
які впливають зміни вхідного тиску, забезпечує точне регулювання вихідного тиску. 

Основні робочі характеристики даного регулятора тиску наступні: 

• Проектний тиск PS: до 100 бар

• Температура газу: -20 ° C ÷ +60 ° C

• Температура навколишнього середовища: -40 ° C ÷ +60 ° C

• Діапазон тиску на вході bpu: 0,5 ÷100 бар

• Діапазон можливого регулювання Wd: 0,3 ÷ 74 бар (в залежності від встановленого пілота)

• Мінімальний диференційний тиск: 0,5 бар

• Клас точності AC: до 1%

• Клас тиску закриття SG: до 3%

• Наявні розміри Ду: 1 "- 2" - 3 "- 4" - 6 "- 8" - 10 " - 12"

• Фланцеві з'єднання: ANSI 150 - 300 - 600 RF або RTJ, і PN 16

http://www.ukrgazkom.com.ua/
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2. ПРИНЦИП ДІЇ

При відсутності тиску запірна частина клапана утримується в положенні 
закриття пружиною і спирається на армовану прокладку.  

Тиск на вході Pu, навіть якщо він змінюється, не робить ніякого впливу на рівновагу запірної частини, оскільки цей вплив 
анулюється балансувальним пристроєм. 

Також шток з'єднання керуючої головки - запірної частини знаходиться між двома однаковими тисками, оскільки 
вхідний тиск Pu через внутрішній отвір штока перекладається також в верхню частину, яка називається балансувальною 
камерою. 

Хід запірної частини керується через шток основної мембрани керуючої головки, на яку впливають наступні зусилля: 
У напрямку вниз (на закриття):  
Навантаження пружини, вага рухомої групи і штовхаюче зусилля, яке викликається регульованим тиском Pd у верхній 
камері керуючої головки; 
У напрямку вгору (на відкриття): 
Штовхаюче зусилля, яке викликається командним тиском Pm, діючє в нижній камері керуючої головки що подається 
пілотом. 

Командний тиск Pm виходить шляхом відбору газу з регулятора при вхідному тиску Pu.

Газ входить в прередуктор R 14 / A (складається в основному з запірної частини, пружини з фіксованим настроюванням 
і мембрани), фільтрується і зазнає редукування тиску до фіксованого значення Pup, яке залежить від настроювального 
тиску Pds регулятора.

З прередутора тиск Pup входить в пілот 204 / A завдання якого полягає в регулюванні за допомогою відкриття запірної 
частини значення командного тиску Pm, яке підводиться в керуючу головку регулятора. 

Регулювання необхідного командного тиску Pm виходить шляхом порівняння між зусиллям, що чиниться пружиною 
Налаштування пілота, і дією регульованого тиску Pd, що впливає на керуючу мембрану цього пілота.
Звичайно контур командного тиску являє собою відкритий контур з постійним скиданням за допомогою отвору 
(каліброваного отвору), існуючого в командної голівці регулятора, на вихідний тиск. 

Якщо, наприклад, під час роботи буде мати місце зменшення регульованого тиску Pd нижче настроювального значення 
(через збільшення витрат або зменшення вхідного тиску Pu) встановиться дисбаланс рухомоЇ групи пілота на користь 
настроювальної пружини. 

Цей дисбаланс зміщує рухому групу по напряму вгору з подальшим частковим відкриттям запірної частини пілота. 
Як наслідок збільшується значення командного тиску Pm.

ТОВ "Промислово-технологічна компанія «Укргазкомплект», 04128, Україна, м. Київ, вул. Плодова, 1 
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Командний тиск Pm в керуючої голівці впливає під мембрану, викликаючи зсув у напрямку вгору рухомоЇ групи, а отже 
і запірної частини. 
Наслідком цього стає збільшення відкриття регулюючого клапана зі збільшенням витрати газу до відновлення значення 
настроювального тиску Pds.

Навпаки, якщо регульований тиск Pd починає збільшуватися понад настроювального тиску (через зменшення витрат 
або збільшення вхідного тиску Pu) встановлюється дисбаланс рухомоЇ групи не на користь настроювальної пружини. 

Цей дисбаланс зміщує рухому групу у напрямку вниз з подальшим частковим закриттям запірної частини пілота. 
Отже зменшується прохід тиску подачі Pup по відношенню до командного тиску Pm.

У керуючій голівці завдяки перепускному отвору тиску між нижньою і верхньою камерою потім зменшується 
командний тиск Pm.
При зниженні командного тиску Pm зусилля, що чиниться пружиною на запірну частину, викликає зміщення запірної 
частини у напрямку вниз. 
Наслідком цього стає зменшення відкриття регулюючого клапана зі зменшенням витрат газу. 
Це зменшення витрат газу від регулятора відновлює значення настроювального тиску Pds. 

В умови нормальної експлуатації запірна частина пілота розміщується таким чином, щоб значення командного тиску 
Pm встановлювалося так, щоб утримувати значення вихідного тиску Pd у попередньо обраного настроювального 
значення Pds. 

Зміна настроювального значення Pds здійснюється за допомогою регулювального гвинта пілота. 
Обертання за годинниковою стрілкою викликає збільшення регульованого тиску Pds; при обертанні проти 
годинникової стрілки - навпаки. 
Після досягнення попередньо обраного настроювального значення Pds, регулювальний гвинт може бути затриманий за 
допомогою спеціальної гайки. 

REFLUX 819 являє собою регулятор fail close (в разі аварії закритий) 
(з реакцією на закриття), тобто закривається у разі:: 

 Прорив основної мембрани;

 Прорив мембрани/мембран пілота;

 Відсутність живлення  контуру пілота імпульсним
газом

ЗНАЧЕННЯ РОБОЧИХ ТИСКІВ 

Командний тиск: Pm мінімальне: 0,2 бар + Pd

Тиск живлення  пілота Pup: 1,3 бар + Pd 
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3. ПІЛОТИ

Регулятор тиску REFLUX 819 використовує пілоти 204/A, 205/A і 207/A з прередуктором R14/A. 

5.1    ДІАПАЗОНИ МОЖЛИВИХ РЕГУЛЮВАНЬ РІЗНИХ ПІЛОТІВ НАВЕДЕНІ В НАСТУПНИХ ТАБЛИЦЯХ: 

ПІЛОТ 204/A 

Характеристики пружини 
Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 

2701260 БІЛИЙ 

35 60 

3,5 0,3  ÷  1,2 

2701530 ЖОВТИЙ  4 0,7  ÷  2,8 

2702070 ПОМАРАНЧЕВИЙ 5 1,5  ÷  7 

2702450 ЧЕРВОНИЙ 6 4  ÷  14 

2702815 ЗЕЛЕНИЙ 7 8  ÷  20 

2703220 ЧОРНИЙ 8 15  ÷  33 

2703420 СИНІЙ 8,5 22  ÷  43 

ПІЛОТ 205/A 

Характеристики пружини 
Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 

2702820 СИНІЙ 
35 100 

7 20  ÷  31 

2703045 КОРИЧНЕВИЙ 7,5 28  ÷  46 

2703224 СІРИЙ 8 40  ÷  60 

ПІЛОТ 207/A 

Характеристики пружини 
Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 

2703224 СІРИЙ 35 100 8 41 ÷  74 
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5.2  ПІДІГРІВ КОНТУРУ ПІЛОТА 

При дуже низьких температурах навколишнього середовища і при наявності вологого газу, щоб уникнути утворення 
гідратів при перепаді тиску рекомендується захищати контур живлення пілотів за допомогою відповідного підігріву 
(наприклад, за допомогою електричного нагріваючого кабелю KIT CAVO ).

6. ВИБІР РОЗМІРУ РЕГУЛЯТОРА

Вибір розміру регулятора спрощується за допомогою застосування коефіцієнта витрати KG. Витрати при максимальному 
відкритті і різні робочі параметри залежать від співвідношень: 

A-1 в некритичному режимі: (Pu < 2xPd)

Q = 0,526 x Cg x Pu x sen ( 106,78 x    Pu – Pd /Pu )  
A-2 в A-1 в критичному режимі: (Pu ≥ 2xPd) в бар

 Q = 0,526 x Cg x Pu      де:
      Q  = витрата в стм³ / год   

  Pu = абсолютний вхідний тиск в бар    
  Pd = абсолютний вихідний тиск в бар  
  sen: виражений в DEG

РОЗМІР 1” 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12” 

Cg 575 2220 4937 8000 16607 25933 36525 55000 

Kg 605 2335 5194 8416 17471 27282 38425 52280 

З метою стримування звукових випромінювань в прямолінійних ділянках для розміщення відборів імпульсу 
рекомендується утримувати швидкість газу на вихідному фланці на значеннях, що не перевищують: 

для Pd ≤ 5 бар     200 м/сек 
для Pd > 5 бар     150 м/сек 

Швидкість газу на вихідному фланці може бути визначена за допомогою рівняння: 

          353,78 x Q 
V =   
            Ду² x Pd 

 де:
V  = швидкість газу в м / сек 

 Q  = витрата в стм³ / год         
     Ду = номінальний діаметр регулятора в мм. 
    Pd = абсолютний тиск на виході в бар 
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7. УСТАНОВКА

7.1 ЗАГАЛЬНІ ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ 

Місце встановлення повинно бути придатним для застосування обладнання в безпечних умовах. Зона, де 
передбачена установка, повинна мати хороше освітлення, яке гарантуватиме працівникові хорошу 
видимість робіт. До установки регулятора необхідно переконатися, що: 

a) регулятор може бути встановлений в передбаченому просторі, і він в достатній мірі доступний для проведення
подальших робіт з технічного обслуговування;

b) вхідні і вихідні трубопроводи знаходяться на однаковому рівні, і вони в стані витримувати вагу регулятора;
c) фланці входу / виходу трубопроводу паралельні;
d) фланці входу / виходу регулятора очищені, і регулятор не поніс пошкоджень в ході транспортування;
e) вхідний трубопровід був очищений, були видалені залишкові забруднення, такі як зварювальні окалини, пісок,

залишки фарби, вода і т.д.

7.2   ГАБАРИТИ, РОЗМІРИ і ВАГА. 

Габаритні розміри

Міліметри 25 50 80 100 150 200 250 300

Дюйми 1" 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”

S - Ansi 150/PN 16 184 254 298 352 451 543 673 737

S - Ansi 300 197 267 317 368 473 568 708 775

S - Ansi 600 210 286 336 394 508 609 752 819

A 320 350 430 490 650 750 800 950

B 100 130 150 190 225 265 340 372

C 278 278 360 360 510 510 610 718

E 310 310 320 320 420 420 470 500

F 260 290 350 380 410 460 560 645

H 420 480 580 680 875 1015 1240 1300

P 170 200 260 290 320 370 500 630

Пневматичні з'єднувальні трубопроводи: 10x8mm

Розмір S згідно з нормами EN 334 e IEC 534-3

Вага в Kg
Ansi 150/PN 16 44 61 105 146 308 408 900 1335

Ansi 300 45 62 109 156 345 470 950 1410

Ansi 600 46 64 112 165 360 495 1000 1490

DN DN

P H

S

A

B

E
C

F

REFLUX 819
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REFLUX 819 + SB/82 або HB/97

DN DN

S

P

H

A

B

C
E

F

B

E

25 50 80 100 150 200 250 300

1" 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”

S - Ansi 150/PN 16 184 254 298 352 451 543 673 737*

S - Ansi 300 197 267 317 368 473 568 708 775*

S - Ansi 600 210 286 336 394 508 609 752 819*

A 320 350 430 490 650 750 800 928*

B 215 240 270 300 518* 375 645* 450 687* 530 796* 940*

C 278 278 360 360 510 510 610 717,5*

E 310 310 320 320 358* 420 410* 420 445* 470 510* 530*

F 260 290 350 380 410 460 560 644*

H 535 590 700 790 1025 1200 1330 1860*

P 170 200 260 290 320 370 500 630*

* Діаметри для ЗЗК HB/97.

Ansi 150/PN 16 53 71 115 160 320 460 950 1615*

Ansi 300 55 73 122 171 179* 365 406* 525 558* 1000 1079* 1690*

Ansi 600 56 75 125 180 191* 380 432* 550 584* 1050 1099* 1770*

Пневматичні з'єднувальні трубопроводи: 10x8mm

Розмір S згідно з нормами EN 334 e IEC 534-3

Вага в Kg

Габаритні розміри

Міліметри

Дюйми
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REFLUX 819 + PM/819

DN DN

B

P

H

P

A

C
E

F

C

S

25 50 80 100 150 200 250

1" 2” 3” 4” 6” 8” 10”
S - Ansi 150/PN 16 184 254 298 352 451 543 673

S - Ansi 300 197 267 317 368 473 568 708

S - Ansi 600 210 286 336 394 508 609 752

A 320 350 430 490 650 750 800

B 320 350 430 490 650 750 800

C 278 278 360 360 510 510 610

E 310 310 320 320 420 420 470

F 260 290 350 380 410 460 560

H 640 700 860 980 1300 1500 1600

P 170 200 260 290 320 370 500

Ansi 150/PN 16 84 105 180 245 517 670 1400

Ansi 300 85 106 184 255 554 731 1450

Ansi 600 86 108 187 264 569 756 1500

Пневматичні з'єднувальні трубопроводи: 10x8mm

Розмір S згідно з нормами EN 334 e IEC 534-3

Вага в Kg

Габаритні розміри

Міліметри

Дюйми
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REFLUX 819 + DB/819 + PM/819

DN DN

F

B

K

E

C

P

A

H

L

C

S

25 50 80 100 150 200 250

1" 2” 3” 4” 6” 8” 10”

S - Ansi 150/PN 16 184 254 298 352 451 543 673

S - Ansi 300 197 267 317 368 473 568 708

S - Ansi 600 210 286 336 394 508 609 752

A 520 575 700 800 935 1085 1300

B 320 350 430 490 650 750 800

C 278 278 360 360 510 510 610

E 310 310 320 320 420 420 470

F 425 495 615 670 795 895 1100

H 840 925 1130 1290 1585 1835 2100

P 370 400 505 575 690 770 1000

K 220 300 330 390 480 595 695

Ansi 150/PN 16 110 170 270 359 774 1097 1780

Ansi 300 112 172 267 388 783 1185 1880

Ansi 600 113 174 270 397 815 1210 1930

Пневматичні з'єднувальні трубопроводи: 10x8mm

Розмір S згідно з нормами EN 334 e IEC 534-3

Вага в Kg

Габаритні розміри

Міліметри

Дюйми
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REFLUX 819 + DB/819

DN DN

B

P H

A

E

C

S

F

K

25 50 80 100 150 200 250 300

1" 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”

S - Ansi 150/PN 16 184 254 298 352 451 543 673 737

S - Ansi 300 197 267 317 368 473 568 708 775

S - Ansi 600 210 286 336 394 508 609 752 819

A 520 575 700 800 935 1085 1300 1505

B 100 130 150 190 225 265 340 372

C 278 278 360 360 510 510 610 718

E 310 310 320 320 420 420 470 500

F 425 495 615 670 795 895 1100 1220

H 620 705 850 990 1160 1350 1640 1877

P 370 400 505 585 690 770 1000 1205

K 220 300 330 390 480 595 695 745

Ansi 150/PN 16 70 126 195 260 565 835 1280 2035

Ansi 300 72 128 204 289 608 925 1380 1230

Ansi 600 73 130 207 298 640 950 1430 2310

Пневматичні з'єднувальні трубопроводи: 10x8mm

Розмір S згідно з нормами EN 334 e IEC 534-3

Вага в Kg

Габаритні розміри

Міліметри

Дюйми
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REFLUX 819 + DB/819+SB/82 або HB/97

A

DN

S

P

DN

H

B

F

E

C

E

B

K

25 50 80 100 150 200 250 300

1" 2” 3” 4” 6” 8” 10” 12”

S - Ansi 150/PN 16 184 254 298 352 451 543 673 737*

S - Ansi 300 197 267 317 368 473 568 708 775*

S - Ansi 600 210 286 336 394 508 609 752 819*

A 520 575 700 800 935 1085 1300 1505*

B 215 240 270 300 518* 375 645* 450 687* 530 796* 940*

C 278 278 360 360 510 510 610 718*

E 310 310 320 320 358* 420 410* 420 445* 470 510* 530*

F 425 495 615 670 795 865 1100 1220*

H 735 815 970 1100 1310 1535 1830 2445*

P 370 400 505 575 690 770 1000 1205*

K 220 300 330 390 480 595 695 745*

Ansi 150/PN 16 79 136 205 274 577 887 1330 2315*

Ansi 300 82 139 217 304 318* 628 661* 980 1006* 1430 1761* 2503*

Ansi 600 83 141 220 313 330* 660 687* 1500 1022* 1480 1781* 2590*

Пневматичні з'єднувальні трубопроводи: 10x8mm

Розмір S згідно з нормами EN 334 e IEC 534-3* Діаметри для ЗЗК HB/97.

Вага в Kg

Габаритні розміри

Міліметри

Дюйми
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7.3 СПОСОБИ УСТАНОВКИ  

ЛІНІЙНА УСТАНОВКА 

УСТАНОВКА ПІД ПРЯМИМ КУТОМ

скидний кран 

скидний кран 

Відбір імпульсу 

Відбір імпульсу 
Регулятор 

Регулятор 

контрольний манометр 

контрольний манометр 

Вихідне під'єднання 

Вихідне під'єднання

    Запірный кран 

         Запірный кран 
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СПЕЦІАЛЬНИЙ МНОЖИННИЙ ЗАБІРНИЙ ПРИСТРІЙ З ІДЕНТИФІКАЦІЙНИМИ НОМЕРАМИ МІСЦЬ 
ВІДБОРУ ІМПУЛЬСІВ

Пневматичні з'єднання повинні виконуватися трубкою з 
нержавіючої сталі з мінімальним внутрішнім діаметром 8 мм. 

Регулятор встановлюється на лінії, орієнтуючись по стрілці на корпусі в напрямку потоку газу. 

Для отримання хорошого регулювання необхідно, щоб розташування місць відбору вихідного тиску і швидкість газу в 
точці відбору відповідали зазначеним значенням. 
Регулятор, якщо він використовується в станціях редукування тиску газу, повинен встановлюватися як мінімум 
відповідно до вимог норм EN 12186. 
Всі відводи можливого скидання газу, обумовленого можливими поломками датчиків / мембран, повинні бути 
виведені згідно з нормами EN 12186. 
З метою уникнення збору забруднень і конденсатів в трубах відбору тиску рекомендується: 

- Щоб ці труби проходили під ухилом в напрямку місця приєднання вихідного трубопроводу з ухилом приблизно
5-10%.

- Щоб точки під'єднання трубопроводу були завжди приварені на верхній частині цього трубопроводу, і щоб
отвір на трубопроводі не мало грат або виступів усередині.

Рекомендується, щоб швидкість газу в вихідному трубопроводі не перевищувала наступних значень: 

Для Pd понад 5 бар  Vmax = 30 м/сек 

Для Pd між 0,5 и 5 бар  Vmax = 25 м/сек 

Для Pd нижче 0,5 бар  Vmax = 15 м/сек  

1 и 2 Приєднати до голівок регуляторів
3 и 4 Приєднати до пілотів
5 и 6 Приєднати до прискорювача і відсікача

http://www.ukrgazkom.com.ua/


ТОВ "Промислово-технологічна компанія «Укргазкомплект», 04128, Україна, м. Київ, вул. Плодова, 1 
Тел./факс: +38 (044) 494.09.31,32,33,34, e-mail: office@ukrgazkom.com.ua , http://www.ukrgazkom.com.ua 

19

8. МОДУЛЬНІСТЬ
Концепція модульного типу регуляторів серії REFLUX 819 забезпечує можливість застосування вбудованих аварійного 
регулятора МОНІТОР або відсікаючого клапана на тому ж корпусі регулятора в тому числі і після установки.

Крім того існує можливість установки глушника на всі варіанти.

8.1 МОНІТОР 

Монітор являє собою аварійний регулятор, який починає працювати замість робочого регулятора, якщо з якої-небудь 
причини останній, через відхилення від норми або несправності, допускає підвищення вихідного тиску до значення, 
заздалегідь визначеного для спрацьовування монітора.

Регулятори серії REFLUX 819 передбачають два альтернативних рішення для реалізації цього пристрою, позначеного як 
пристрій забезпечення безпеки:

 Вбудований монітор PM/819;
 Монітор, встановлений на лінії REFLUX 819.

8.2 ВБУДОВАНИЙ МОНІТОР  PM/819 

Це аварійний пристрій встановлюється на корпус робочого регулятора. 
Таким чином два регулятора тиску застосовуються на одному і тому ж корпусі клапана, але управляються двома 
окремими пілотами і двома різними сервоприводами і мають окремі сідла ущільнювачів. 

Функціональні характеристики PM/819 ідентичні характеристикам регулятора REFLUX 819. Коефіцієнт Cg з вбудованим 
монітором приблизно на 7% нижче, ніж коефіцієнт для базової версії. Застосування аварійного регулятора в версії 
вбудованого монітора ... + PM/819 має крім того перевагу, яке полягає в тому, що він може застосовуватися в будь-який
момент без зміни трубопроводів, в тому числі і на вже встановлених регуляторах REFLUX 819.
Крім того, це дозволяє реалізовувати  лінії редукування з економією габаритних розмірів. 

http://www.ukrgazkom.com.ua/


ТОВ "Промислово-технологічна компанія «Укргазкомплект», 04128, Україна, м. Київ, вул. Плодова, 1 
Тел./факс: +38 (044) 494.09.31,32,33,34, e-mail: office@ukrgazkom.com.ua , http://www.ukrgazkom.com.ua 

20

8.3 ПОСЛІДОВНО ВСТАНОВЛЕНИЙ НА ЛІНІЇ МОНІТОР REFLUX 819 

У цьому виконанні аварійний регулятор монітор встановлений на вході робочого регулятора в напрямку потоку газу. 
Що стосується механічних вузлів і ущільнюючих органів, ці два пристрої практично ідентичні. 
Монітор тільки має настройку, більш високу, ніж робочий регулятор.

8.4 ПРИСКОРЮВАЧ M/A 

У разі установки монітора для прискорення спрацьовування монітора в випадку несправності робочого регулятора
рекомендується встановлювати на монітор прискорювальний клапан M/A.
Установка прискорювача обов'язково в разі, якщо монітор використовується в якості пристрою забезпечення безпеки 
відповідно до Директиви PED. 
Це пристрій, в залежності від сигналу вихідного тиску регулятора передбачає скидання в атмосферу газу керуючої 
камери монітора, роблячи таким чином можливим більш швидке спрацьовування.
Природно настройка прискорювача M/A повинна бути вище настройки монітора від 0,3 до 0,5 бар.

8.5   МОЖЛИВІ ДІАПАЗОНИ РЕГУЛЮВАННЯ РІЗНИХ ПРИСКОРЮВАЧІВ НАВЕДЕНІ В НАСТУПНИХ ТАБЛИЦЯХ: 

M/A1 

Характеристики пружини 

Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 
2701270 СІРИЙ 

35 100 

3,5 0,54  ÷  1,7 

2701541 БІЛИЙ 4 1,6  ÷  3,2 

2701800 ЖОВТИЙ  4,5 2,8  ÷  4,5 

2702080 ПОМАРАНЧЕВИЙ 5 4  ÷  8 

2702290 ЧЕРВОНИЙ 5,5 7  ÷  12 

2702460 ЗЕЛЕНИЙ 6 10  ÷  17 

2702660 ЧОРНИЙ 6,5 15  ÷  25 

2702820 СИНІЙ 7 20  ÷  35 

2703045 КОРИЧНЕВИЙ 7,5 30  ÷  45 

2703224 СІРИЙ 8 40  ÷  63 

M/A2 

Характеристики пружини 

Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 
2703224 СІРИЙ 35 100 8 40  ÷  76 
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8.6 ВІДСІЧНИЙ КЛАПАН 

Відсічний клапан являє собою пристрій, який негайно перекриває потік газу (ПОК), якщо через будь-якої несправності 
регулятора вихідний тиск збільшується або зменшується до досягнення заздалегідь визначеного значення для його 
спрацьовування або ж приводиться в дію вручну. 

8.7 ВБУДОВАНИЙ ВІДСІЧНИЙ КЛАПАН 

Для регулятора тиску Reflux 819 існує можливість мати вбудований клапан, що відсікає SB/82 або клапан, що відсікає 
HB/97 як на робочому регуляторі, так і на регуляторі, що виконує функцію монітора на лінії.
Коефіцієнт Cg з вбудованим відсікаючим клапаном приблизно на 7% нижче коефіцієнта для базової версії. Вбудований 
клапан, що відсікає має додаткову перевагу, яка полягає в тому, що він може встановлюватися також і на раніше 
встановлений регулятор без зміни трубопроводів. 
У випадку спрацювання вбудованого на регулятор відсікаючого клапана SB / 82 або HB / 97, для того, щоб 
розглядатиметься в якості пристрою забезпечення безпеки відповідно до PED, повинна перекриватися подача не тільки 
на регулятор, а й на пілот управління відсікаючого клапана. 

8.8 ВБУДОВАНИЙ ВІДСІЧНИЙ КЛАПАН SB/82 

Основні характеристики даного пристрою наступні: 

 проектний тиск PS. 100 бар для всіх компонентів;

 спрацьовування по збільшенню і / або зменшення тиску;

 діапазон спрацьовування по збільшенню тиску Wdo: 0,15 ÷ 90 бар (в залежності від встановленого реле тиску);

 діапазон спрацьовування по зменшенню тиску Wdu: 0,04 ÷ 90 бар в залежності від встановленого реле тиску);

 точність спрацьовування AG: ± 1% від значення тиску настройки для збільшення тиску; ± 5% від значення тиску
настройки для зменшення тиску;

 ручний взвод за допомогою внутрішнього байпаса, що приводиться в дію важелем взводу.
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Принцип дії відсікаючого клапана SB / 82 

Пристрій складається з запірної частини A, пружини M, вузла важільних механізмів для розчеплення B, керуючої
головкою C і системою взводу, керованої вручну за допомогою важеля D.
Тиск контуру, що підлягає регулюванню, впливає всередині керуючої головки на чутливий елемент E. 

Отже створюється зусилля, яке через шток управління F протидіє протилежному зусиллю настроювальних пружин для
спрацьовування по максимальному тиску G і для спрацьовування по мінімальному тиску H. 

 A 

 B 

 C 

 D 

E 

E 

F 

G 

H 

I 

M 

КОМАНДНА ГОЛОВКА МОД. 
КОМАНДНА ГОЛОВКА МОД. 

КОМАНДНА ГОЛОВКА МОД. КОМАНДНА ГОЛОВКА МОД. 
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У разі збільшення тиску Pd понад максимального значення настройки або в разі зменшення нижче мінімального 
значення створюється дисбаланс зусиль, який викликає зміщення штока управління F: це зумовлює усунення щупа I,
який керує всім механізмом розчеплення рухомої системи. 

Запірна частина тому вивільняється з зчіпки L і ведеться на закриття через дію пружини M.
Для взводу пристрою здійснюється вплив на важіль D. Під час першої ділянки ходу важеля відкривається внутрішній 
байпас, який уможливлює заповнення тиском зони на виході запірної частини з подальшим встановленням рівноваги 
тисків; далі, на другій ділянці ходу важеля C досягається безпосереднє зчеплення всієї рухомої системи.
Зчеплення також може управлятися вручну за допомогою натискної кнопки N. 
Управління розчеплення може блокуватися за допомогою установки еластичного кільця в паз на натискній кнопці N. 

   УВАГА 

Зняти важіль після завершення взводу 

8.9  ДІАПАЗОНИ МОЖЛИВИХ НАЛАШТУВАНЬ (WDS і WDS) РІЗНИХ ПЕРЕДБАЧЕНИХ РЕЛЕ ТИСКУ.

Характеристики пружини ВІДСІКАЧ 102M  

Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 
Спрацювання по максимальному тиску 

2701260 БІЛИЙ 

35 60 

3,5 0,15÷ 0,99 

2701530 ЖОВТИЙ 4 0,56÷ 1,95 

2701790 ЖОВТИЙ/ЧОРНИЙ 4,5 1÷ 3,3 

2702280 БІЛИЙ/ЧЕРВОНИЙ 5,5 1,9 ÷ 6,7 

Спрацювання по мінімальному тиску 
2700513 ЧЕРВОНИЙ 

15 40 

2 0,04÷ 0,35 

2700713 ЗЕЛЕНИЙ 2,3 0,15÷ 0,53 

2700750 ЧОРНИЙ 2,5 0,26÷ 1,35 

2700985 КОРИЧНЕВИЙ 3 0,6÷ 2,8 

Характеристики пружини ВІДСІКАЧ 102MH 

Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 
Спрацювання по максимальному тиску 

2701260 БІЛИЙ 

35 60 

3,5 0,15÷ 0,99 

2701530 ЖОВТИЙ 4 0,56÷ 1,95 

2701790 ЖОВТИЙ/ЧОРНИЙ 4,5 1÷ 3,3 

2702280 БІЛИЙ/ЧЕРВОНИЙ 5,5 1,9 ÷ 6,7 

L 
N 
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Спрацювання по мінімальному тиску 
2700985 КОРИЧНЕВЫЙ 15 40 3 

2,8÷ 4,5 
2700980 СИНІЙ 15 35 3 

2700985 КОРИЧНЕВЫЙ 15 40 3 
4÷ 5,5 

2700985 КОРИЧНЕВЫЙ 15 40 3 

Характеристики пружини ВІДСІКАЧ 103M  

Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 
Спрацювання по максимальному тиску 

2701530 ЖОВТИЙ 
35 60 

4 1,8÷ 4,5 

2701790 ЖОВТИЙ/ЧОРНИЙ 4,5 2,8÷ 8 

2702280 БІЛИЙ/ЧЕРВОНИЙ 5,5 6,6÷ 15,5 

2702454 ЯСКРАВО ЧЕРВОНИЙ 35 70 6 12 ÷ 23 

Спрацювання по мінімальному тиску 
2700644 ПОМАРАНЧЕВИЙ 

15 40 

1,7 0,15÷ 0,65 

2700513 ЧЕРВОНИЙ 2 0,3÷ 0,95 

2700713 ЗЕЛЕНИЙ 2,3 0,6÷ 1,8 

2700750 ЧЕРНЫЙ 2,5 1,6÷ 4,2 

2700985 КОРИЧНЕВИЙ 3 3,9÷8 

Характеристики пружини ВІДСІКАЧ 103MH  

Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 
Спрацювання по максимальному тиску 

2701530 ЖОВТИЙ 

35 60 

4 1,8÷ 4,5 

2701790 ЖОВТИЙ/ЧОРНИЙ 4,5 2,8÷ 8 

2702280 БІЛИЙ/ЧЕРВОНИЙ 5,5 6,6÷ 15,5 

2702454 ЯСКРАВО ЧЕРВОНИЙ 6 12 ÷ 23 

Спрацювання по мінімальному тиску 
2700985 КОРИЧНЕВИЙ 15 40 3 

8÷ 13 
2700980 СИНІЙ 15 35 3 

2700985 КОРИЧНЕВИЙ 15 40 3 
13÷ 19 

2700985 КОРИЧНЕВИЙ 15 40 3 

Характеристики пружини ВІДСІКАЧ 104M  

Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 
Спрацювання по максимальному тиску 

2701790 ЖОВТИЙ/ЧОРНИЙ 35 60 4,5 7÷17 

2702280 БІЛИЙ/ЧЕРВОНИЙ 35 60 5,5 14÷ 33 

2702454 ЯСКРАВО ЧЕРВОНИЙ 35 70 6 24÷ 48 

Спрацювання по мінімальному тиску 
2700713 ЗЕЛЕНИЙ 

15 40 

2,3 1,4÷ 3,5 

2700750 ЧОРНИЙ 2,5 2,5÷ 8,5 

2700985 КОРИЧНЕВИЙ 3 6÷18 

Характеристики пружини ВІДСІКАЧ 104MH  

Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 
Спрацювання по максимальному тиску 

2701790 ЖОВТИЙ/ЧОРНИЙ 35 60 4,5 7÷17 

2702280 БІЛИЙ/ЧЕРВОНИЙ 35 60 5,5 14÷ 33 

2702454 ЯСКРАВО ЧЕРВОНИЙ 35 70 6 24÷ 48 
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Спрацювання по мінімальному тиску 
2700985 КОРИЧНЕВИЙ 15 40 3 

18÷ 30 
2700980 СИНІЙ 15 35 3 

2700985 КОРИЧНЕВИЙ 15 40 3 
30÷ 41 

2700985 КОРИЧНЕВИЙ 15 40 3 

Характеристики пружини ВІДСІКАЧ 105M  

Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 
Спрацювання по максимальному тиску 

2702280 БІЛИЙ/ЧЕРВОНИЙ 35 60 5,5 27÷ 70 

2702454 ЯСКРАВО ЧЕРВОНИЙ 35 70 6 56÷ 100 

Спрацювання по мінімальному тиску 
2700713 ЗЕЛЕНИЙ 

15 40 

2,3 2÷ 8,5 

2700750 ЧОРНИЙ 2,5 4÷ 19 

2700985 КОРИЧНЕВИЙ 3 8÷44 

Характеристики пружини ВІДСІКАЧ 105MH  

Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 
Спрацювання по максимальному тиску 

2702280 БІЛИЙ/ЧЕРВОНИЙ 35 60 5,5 27÷ 70 

2702454 ЯСКРАВО ЧЕРВОНИЙ 35 70 6 56÷ 100 

Спрацювання по мінімальному тиску 
2700985 КОРИЧНЕВИЙ 15 40 3 

44÷ 60 
2700980 СИНІЙ 15 35 3 

2700985 КОРИЧНЕВИЙ 15 40 3 
60÷ 90 

2700985 КОРИЧНЕВИЙ 15 40 3 

8.10 ВБУДОВАНИЙ ВІДСІЧНИЙ КЛАПАН HB / 97 
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Основні характеристики даного пристрою наступні: 

• проектний тиск PS. 100 бар для всіх компонентів;

• спрацьовування по збільшенню і / або зменшення тиску;

• діапазон спрацьовування по збільшенню тиску Wdo: 1,3 ÷ 90 бар (в залежності від встановленого реле тиску);

• діапазон спрацьовування по зменшенню тиску Wdu: 0,4 ÷ 90 бар в залежності від встановленого реле тиску);

• точність спрацьовування AG: ± 1% від значення тиску настройки для збільшення тиску; ± 5% від значення тиску 
настройки для зменшення тиску;

• збалансована запірна частина клапана;

• непряме пневматичне приведення в дію з автоматичним живленням;

• ручной взвод; вбудований байпас;

• локальна нажимна кнопка закриття. 

ПРИМІТКА Пристрій повинен використовуватися з мінімальним тиском авто живлення вище 4 бар. В іншому випадку
має живитися від зовнішнього тиску. 
Принцип дії відсікаючого клапана HB / 97 
Пристрій в основному складається з наступних вузлів: 

 збалансована запірна частина клапана (поз. 12);

 пневматичний привід простого дії (поз. 11);

 пристрій перекриття лінії (line-off) (від поз. 1 до поз. 10).

Запірна частина клапана (поз.12) при відсутності тиску утримується в положенні закриття пружиною (поз. 13) і 
спирається на сідло закриття клапана. 

Командне значення виходить шляхом відбору газу при значенні вхідного тиску Pu на вході пристрою перекриття лінії
(LINE-OFF).  

13 

12 
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Газ проходить через триходовий клапан (поз. 1) (який може переводити тиск в напрямку вихідного тиску Pd через 
байпасну лінію), належним чином фільтрується фільтром (поз. 2) і входить в регулятор тиску (поз. 4), завдання якого 
полягає в стабілізації командного тиску (4 бар), яке може бути перевірено за допомогою манометра (поз. 3). 
Завдання запобіжного клапана (поз. 6), налаштованого на тиск рівне 5,2 бар полягає в захисті системи в разі
несправності регулятора тиску (поз.4).  

Стабілізований газ входить в пневматичний клапан (поз. 8) з наступним проходом до приводу (поз. 11). Заповнення 
тиском керуючої камери приводу викликає відкриття клапана. 

 1 

 2 

 3 

 4 

 8 

 1 

 9 

10 

 6 

 2 

 3 

 4 
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Тиск контуру, який підлягає контролю, впливає на керуючу головку E реле тиску (поз. 9). 

Отже створюється зусилля, яке через керуючий шток F протидіє протилежного зусиллю настроювальних пружин для 
спрацьовування по макс. тиску G і для спрацьовування по мін. тиску H. 

8 

9 

E 

E 

Деталь вузла пружини 

http://www.ukrgazkom.com.ua/


ТОВ "Промислово-технологічна компанія «Укргазкомплект», 04128, Україна, м. Київ, вул. Плодова, 1 
Тел./факс: +38 (044) 494.09.31,32,33,34, e-mail: office@ukrgazkom.com.ua , http://www.ukrgazkom.com.ua 

29

У разі збільшення тиску Pd понад максимального значення настройки, або в разі зменшення нижче мінімального 
значення, створюється дисбаланс зусиль, який викликає переміщення керуючого штока F: це викликає зміщення щупа 
I, який керує закриттям подачі стабілізованого газу і як наслідок скиданням в атмосферу тиску відкриття реле тиску. 
Запірна частина таким чином звільняється і закривається під впливом пружини 13.
Для взводу пристроїв слід діяти таким чином:

- Привести триходовий клапан (поз. 1) в положення байпаса;

- Утримувати клапан в цьому положенні до досягнення на вході значення настроювального тиску регулятора;
повернути важіль клапана в горизонтальне положення;

I 

G 

H 

F 

E 
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- впливати на важіль взводу L, зміщуючи його вправо.
- Розчеплення можна управляти також вручну за допомогою натискної кнопки N.

Управління розчеплення може бути заблоковано шляхом встановлення еластичного кільця в паз на натискний кнопці 
N. 

8.11 ДІАПАЗОНИ МОЖЛИВИХ НАЛАШТУВАНЬ (WDS і WDS) РІЗНИХ ПЕРЕДБАЧЕНИХ РЕЛЕ ТИСКУ.

Характеристики пружини ВІДСІКАЧ 103  

Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 
Спрацювання по максимальному тиску 

2701260 БІЛИЙ 

35 60 

3,5 1,3÷ 2,1 

2701530 ЖОВТИЙ 4 2÷ 3,7 

2701790 ЖОВТИЙ/ЧОРНИЙ 4,5 3,6÷ 6,8 

2702070 ОРАНЖЕВЫЙ 5 5÷ 7,8 

2702280 БІЛИЙ/ЧЕРВОНИЙ 5,5 7,2÷11 

Спрацювання по мінімальному тиску 
2700513 ЧЕРВОНИЙ 

15 40 

2 0,4÷ 1 

2700713 ЗЕЛЕНИЙ 2,3 1÷ 1,9 

2700750 ЧОРНИЙ 2,5 1,8÷ 2,8 

2700985 КОРИЧНЕВИЙ 3 2,7÷ 6,8 

Характеристики пружини ВІДСІКАЧ 104  

Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 
Спрацювання по максимальному тиску 

2701790 ЖОВТИЙ/ЧОРНИЙ 
35 60 

4,5 10÷ 17 

2702070 ПОМАРАНЧЕВИЙ 5 14÷ 19 

2702280 БІЛИЙ/ЧЕРВОНИЙ 5,5 17,2÷ 31,5 

Спрацювання по мінімальному тиску 
2700513 ЧЕРВОНИЙ 

15 40 

2 0,95÷ 2,6 

2700713 ЗЕЛЕНИЙ 2,3 2,4÷ 4,8 

2700750 ЧЕРНЫЙ 2,5 4,3÷ 7,1 

2700985 КОРИЧНЕВИЙ 3 6,5÷22 

L 

N 
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Спрацювання по максимальному тиску 
2701790 ЖОВТИЙ/ЧОРНИЙ 35 60 4,5 25÷41 

2702280 БІЛИЙ/ЧЕРВОНИЙ 35 60 5,5 34÷ 48 

2702454 ЯСКРАВО ЧЕРВОНИЙ 35 70 6 43÷ 78 

Спрацювання по мінімальному тиску 
2700513 ЧЕРВОНИЙ 2 2,5÷ 6,4 

2700713 ЗЕЛЕНИЙ 
15 40 

2,3 5,8÷ 13 

2700750 ЧОРНИЙ 2,5 10÷17,3 

2700985 КОРИЧНЕВИЙ 3 15,7÷50 

Характеристики пружини ВІДСІКАЧ 105 /92 

Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 
Спрацювання по максимальному тиску 

2702290 ЧЕРВОНИЙ 35 100 5,5 55÷90 

Спрацювання по мінімальному тиску 
2701182 СИНІЙ 15 40 3,4 42÷78 

8.12 ВБУДОВАНИЙ ГЛУШНИК  DB/819 

Це пристрій робить можливим значне зменшення шуму, обумовленого редукуванням тиску газу, якщо ця умова 
запитується особливими вимогами, що відносяться до навколишнього середовища. Регулятор REFLUX 819 може мати 
вбудований глушник, як в стандартній версії, так і з відсічним клапаном та аварійним монітором. 
Застосування вбудованого глушника скорочує на 5% коефіцієнт Cg в порівнянні з відповідною версією без глушника.

Характеристики пружини ВІДСІКАЧ 105  

Код Колір De Lo d Діапазон настройки в бар 
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9.1 РЕГУЛЯТОР REFLUX 819 і ВБУДОВАНИЙ МОНІТОР PM / 819 

9.2 РЕГУЛЯТОР REFLUX 819 І МОНІТОР НА ЛІНІЇ REFLUX 819 

без шумоглушіння

з шумоглушінням

Витрати 

З урахуванням мод ульної концепції регулятора REFLUX 819 як в базовій версії, так і з вбудованим монітором або з 
відтсікаючим клапаном є велика перевага, яка полягає в можливості установки глушника на вже встановлене 
обладнання без необхідності змін трубопроводів. 

9. МОЖЛИВІ УСТАНОВКИ

Графік демонструє ефективність глушника в особливих умовах.
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9.3 РЕГУЛЯТОР REFLUX 819 І ВБУДОВАНИЙ 
ВІДСІЧНИЙ КЛАПАН SB / 82 

9.4 РЕГУЛЯТОР REFLUX 819 І ВБУДОВАНИЙ ВІДСІЧНИЙ 
КЛАПАН  HB/97 

9.5 РЕГУЛЯТОР REFLUX 819, МОНІТОР НА ЛІНІЇ REFLUX 819 
 І ВБУДОВАНИЙ ВІДСІЧНИЙ КЛАПАН SB / 82 

9.6 РЕГУЛЯТОР REFLUX 819, МОНІТОР НА ЛІНІЇ REFLUX 819 
 І ВБУДОВАНИЙ ВІДСІЧНИЙ КЛАПАН HB/97 
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9.7 РЕГУЛЯТОР REFLUX 819, ВБУДОВАНИЙ ВІДСІЧНИЙ КЛАПАН SB/82 
І ВІДСІЧНИЙ КЛАПАН НА ЛІНІЇ SBC/782 

9. РЕГУЛЯТОР REFLUX 819, ВБУДОВАНИЙ МОНІТОР PM/819
 І ВІДСІЧНИЙ КЛАПАН НА ЛІНІЇ SBC/782 

9.9 РЕГУЛЯТОР REFLUX 819 І МОНІТОР НА ЛІНІЇ REFLUX 819 / MO 

9.10 РЕГУЛЯТОР REFLUX 819,МОНІТОР НА ЛІНІЇ REFLUX 819 / MO 
 І ВБУДОВАНИЙ ВІДСІЧНИЙ КЛАПАН SB/82 
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10. ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ
Після установки слід перевірити, чи закриті запірні крани на вході / виході, можливий байпас і скидний краник.
До введення в експлуатацію рекомендується перевірити, чи відповідають умови застосування характеристикам
обладнання. Дані характеристики вказані на табличках, якими забезпечений кожен прилад.
Нижче наводиться перелік використовуваних умовних позначень та їх значення. 

 = відповідність директиві 97/23/CE PED 
Pumax (Pemax)  = максимальний робочий тиск на вході в пристрій

Bpu (Bpe) = діапазон змін вхідного тиску регулятора тиску в умовах нормальної експлуатації

PS = максимальний тиск, що може витримуватися в безпечних умовах структурою корпусу пристрою

Wds (Wa) = діапазон настройки регулятора тиску / пілота / прередуктора, який може бути отриманий з використанням 
деталей і пружини настройки, встановлених в момент приймального випробування (тобто без зміни будь-якого 
компонента пристрою). 

Wd (Wh) = діапазон настройки регулятора тиску / пілота / прередуктора, який може бути отриманий з використанням 
настроювальних пружин, зазначених у відповідних таблицях і при можливій зміні деяких інших деталей пристрою 
(армована прокладка, мембрани і т.д.). 

Cg и KG = експериментальний коефіцієнт критичної витрати
AC = клас регулювання
SG = клас тиску закриття
AG = точність спрацьовування

Wdso (Wao) = діапазон спрацьовування по надтиску відсікаючих клапанів, який може бути отриманий з використанням 
пружини настройки, встановленої в момент приймального випробування.  

Wdo (Who) = Діапазон спрацьовування по надтиску відсікаючих клапанів, який може бути отриманий з використанням 
пружин настройки, зазначених в таблицях.  

Wdsu (Wau) = діапазон спрацьовування відсікаючих клапанів по зменшенню тиску, який може бути отриманий з 
використанням пружини настройки, встановленої в момент приймального випробування 

Wdu (Whu) = діапазон спрацьовування відсікаючих клапанів по зменшенню тиску, який може бути отриманий з 
використанням пружин настройки, зазначених в таблицях. 

11. ПОДАЧА ГАЗУ, КОНТРОЛЬ ЗОВНІШНЬОЇ ГЕРМЕТИЧЕОСТІ та НАЛАШТУВАНЬ

Операція навантаження устаткування тиском повинна проводитися дуже повільно. Для того щоб устаткування не 
понесло можливих пошкоджень, категорично слід уникати:

 навантаження тиском через клапан, розташований на виході обладнання;

 зняття навантаження тиском через скидний клапан, розташований на вході обладнання.

Зовнішня герметичність гарантована, якщо при покритті вузла під тиском піноутворюючим засобом не утворюються 
бульбашки. Регулятор і інші можливі пристрої (відсікаючий клапан, монітор), як правило, поставляються вже 
налаштованими на необхідне значення. Однак можливо, що з різних причин (наприклад, вібрації в ході 
транспортування) настройки зазнали змін, залишаючись в будь-якому випадку в межах значень, які допускаються 
використовуваними пружинами. Отже, рекомендується перевірити настройки за процедурами, описаними нижче. 
Рекомендовані значення настройки обладнання, передбачені різними філософіями конструювання станцій: 
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Дані цих таблиць можуть бути корисними як на етапі перевірки існуючих налаштувань, так і в разі їх змін, якщо це буде 
згодом необхідно. 
Для станцій, що складаються з двох ліній, рекомендується проводити введення в експлуатацію лінію за лінією, 
починаючи з лінії з більш низьким налаштуванням, так званої «резервної». 
Для цієї лінії значення настройки обладнання, природно, відрізняються від значень, вказаних в таблиці. 

Перш ніж продовжувати введення в експлуатацію лінії, необхідно перевірити, чи закриті всі запірні крани на вході і 
виході, і що як газ, так і температура такі, що не можуть викликати неполадки 

ОПЕРАЦІЇ ПО ПЕРШОМУ НАСТРОЮВАННЮ (ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НОВОЇ СТАНЦІЇ) ЛІНІЇ 
РЕДУКУВАННЯ ТИСКУ ГАЗУ, ОБЛАДНАНОЇ РЕГУЛЯТОРОМ “ REFLUX 819 “  І ВБУДОВАНИМ 

ВІДСІЧНИМ КЛАПАНОМ “SB/82“ 

Для відсікаючих пристроїв, з'єднаних з вихідним трубопроводом за допомогою перемикаючого триходового 
клапана “push”,  

Рекомендовані настройки обладнання однієї «робочої» лінії редукування тиску газу в бар 

РЕГУЛЯТОР МОНІТОР ПРИСКОРЮВАЧ СКИДНИЙ 
КЛАПАН 

ВІДСІКАЧ 
максимум 

ВІДСІКАЧ 
мінімум 

0,3 <Pds> 2,1 Pds x 1,1 Pds x 1,2 Pds x 1,3 Pds x 1,5 Pds – 0,3
2,1 <Pds> 5 Pds x 1,1 Pds x 1,2 Pds x 1,3 Pds x 1,4 Pds – 0,5
5 <Pds> 10 Pds x 1,05 Pds x 1,1 Pds x 1,15 Pds x 1,3 Pds – 3

10 <Pds> 20 Pds x 1,03 Pds x 1,1 Pds x 1,15 Pds x 1,2 Pds – 4 
20 <Pds> 30 Pds x 1,03 Pds x 1,06 Pds x 1,1 Pds x 1,2 Pds – 5 
30 <Pds> 40 Pds x 1,03 Pds x 1,06 Pds x 1,1 Pds x 1,2 Pds – 5 
40 <Pds> 74 Pds x 1,03 Pds x 1,06 Pds x 1,15 Pds x 1,2 Pds – 6
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необхідно діяти наступним чином: 

- під'єднати до ходу C допоміжний контрольований тиск;
- стабілізувати цей тиск на значенні настройки, заданому для регулятора;
- повністю натиснути рукоятку перемикаючого триходового клапана “push”;

- за допомогою спеціального важеля звести відсікаючий пристрій;
- утримувати рукоятку і: 

для запобіжних пристроїв, які спрацьовують по максимальному тиску: 
повільно збільшити контрольований допоміжний тиск і перевірити значення спрацьовування відсікаючого 
клапана по максимальному тиску. При необхідності збільшити значення спрацьовування шляхом обертання за 
годинниковою стрілкою регулює наконечника реле тиску, для зменшення значення спрацьовування - обертати 
проти годинникової стрілки. Зареєструвати значення спрацьовування. 

B) для запобіжних пристроїв, які спрацьовують по максимальному і мінімальному тиску:
повільно збільшити контрольований допоміжний тиск і перевірити значення спрацьовування відсікаючого 
клапана по максимальному тиску. При необхідності збільшити значення спрацьовування шляхом обертання за 
годинниковою стрілкою регулює наконечника реле тиску, для зменшення - обертати проти годинникової 
стрілки. Зареєструвати значення спрацьовування. 
Відновити тиск на значення налаштування регулятора і здійснити операцію взводу відсікача. Перевірити 
спрацьовування по мінімальному тиску шляхом повільного зменшення допоміжного тиску. При необхідності 
збільшити значення спрацьовування шляхом обертання за годинниковою стрілкою регулюючого накінечника 
реле тиску, для зменшення - обертати проти годинникової стрілки. Зареєструвати значення спрацьовування. 

Для відсікаючих пристроїв, приєднаних безпосередньо до вихідного трубопроводу необхідно діяти наступним 
чином: 

- Перевірити по табличці пілота регулятора, що діапазон можливої настройки, який можна отримати від 
встановленої пружини (Wd), може досягати значення настройки відсікача по макс. тиску;

- За допомогою обертання належним чином гвинта налаштування пілота регулятора повністю зменшити його 
значення;

- Перевірити за допомогою спеціального важеля, який повинен бути майже у вертикальному положенні, 
закриття відсікаючого клапана;

- Встановити еталонний манометр на виході регулятора лінії, яка підлягає настройці;
- Дуже повільно відкрити запірний кран, розташований на вході лінії редукування;
- Перевірити герметичність відповідних фланцевих і різьбових з'єднань на даній ділянці;
- Дуже повільно відкрити клапан, що відсікає шляхом повороту спеціального важеля і: 

Пристрій 
забезпечення 
безпеки

Пристрій 
забезпечення 
безпеки

Середа з тиском, який 
необхідно тримати під 
контролем

Середа з тиском, який 
необхідно тримати під 
контролем

Закрита камера 
для 
вимірювання 
тиску
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повільно збільшити вихідний тиск регулятора шляхом обертання належним чином регулюючого гвинта пілота
і перевірити значення спрацьовування відсікаючого клапана по максимальному тиску. При необхідності
збільшити значення спрацьовування шляхом обертання за годинниковою стрілкою регулюючого наконечника
реле тиску, для зменшення значення спрацьовування - обертати проти годинникової стрілки. Зареєструвати
значення спрацьовування.

B) для запобіжних пристроїв, які спрацьовують по максимальному і мінімальному тиску:
повільно збільшити вихідний тиск регулятора шляхом обертання належним чином регулювального гвинта
пілота і перевірити значення спрацьовування відсікаючого клапана по максимальному тиску. При необхідності
збільшити значення спрацьовування шляхом обертання за годинниковою стрілкою регулюючого наконечника
реле тиску, для зменшення значення спрацьовування - обертати проти годинникової стрілки. Зареєструвати
значення спрацьовування.
Злегка відкрити запірний кран скидання в атмосферу, розташований на вихідному патрубку регулятора і
відновити тиск на настроювальне значення регулятора і здійснити операцію по взводу відсікача.
Повільно зменшити тиск на виході регулятора шляхом обертання належним чином регулювального гвинта
пілота і перевірити значення спрацьовування клапана по мінімальному тиску. При необхідності збільшити
значення спрацьовування шляхом обертання за годинниковою стрілкою регулюючого наконечника реле тиску,
для зменшення значення спрацьовування - обертати проти годинникової стрілки. Зареєструвати значення
спрацьовування.

По завершенню робіт з налаштування відсікаючого клапана відкрити його і: 

- Частково відкрити клапан скидання в атмосферу, розташований на виході регулятора, щоб створити невеликі
витрати газу;

- Повільними рухами загвинтити настроювальний гвинт пілота регулятора і поступово налаштувати значення
вихідного тиску до необхідного значення настроювального тиску для регулятора;

- Відмітити і зареєструвати значення тиску настройки регулятора;
- Закрити клапан скидання в атмосферу;
- Перевірити герметичність лінії;
- Перевірити герметичність відповідних фланцевих і різьбових з'єднань на вихідний ділянці;
- Дуже повільно відкрити запірний кран, розташований на виході лінії; при необхідності скоригувати значення 

настроювального тиску з витратою в мережі;
- Демонтувати еталонний манометр і застопорити регулювальний гвинт пілота за допомогою стопорної гайки.

ОПЕРАЦІЇ ПО ПЕРШОМУ НАСТРОЮВАННЮ (ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НОВОЇ СТАНЦІЇ) ЛІНІЇ 
РЕДУКУВАННЯ ТИСКУ ГАЗУ, ОБЛАДНАНОЙ РЕГУЛЯТОРОМ "REFLUX 819" І ВБУДОВАНИМ 

МОНІТОРОМ “ PM/819 “  

A) для запобіжних пристроїв, які спрацьовують по максимальному тиску:
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ОПЕРАЦІЇ ПО ПЕРШОМУ НАСТРОЮВАННЮ (ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НОВОЇ СТАНЦІЇ) ЛІНІЇ 
РЕДУКУВАННЯ ТИСКУ ГАЗУ, ОБЛАДНАНОЙ РЕГУЛЯТОРОМ ТА МОНІТОРОМ НА ЛІНІЇ “REFLUX 819 “ 

- Встановити еталонний манометр на виході лінії, яка підлягає настройці;

- Обертаючи належним чином настроювальний гвинт клапана-прискорювача спрацьовування монітора, 
повністю збільшити його значення;

- Обертаючи належним чином гвинт налаштування пілотів регулятора і монітора, повністю зменшити їх 
значення;

- Дуже повільно відкрити запірний кран, розташований на вході лінії, яка підлягає настройці, з подальшою 
подачею тиску на ділянку лінії до регуляторів;

- Перевірити герметичність відповідних фланцевих і різьбових з'єднань на даній ділянці;
- Від'єднати відбір тиску з'єднання головки регулятора з мережею на виході;
- Шляхом обертання належним чином налаштувального гвинта пілота регулятора збільшити його значення і за 

допомогою спеціального індикатора перевірити повне відкриття регулятора; Перевірити герметичність 
монітора; Шляхом обертання належним чином налаштувального гвинта пілота регулятора повністю зменшити 
його значення настройки;

- Відновити сполучення між головкою регулятора і мережею на виході;
- Від'єднати відбір тиску з'єднання головки монітора з мережею на виході;
- Шляхом обертання належним чином налаштувального гвинта пілота монітора збільшити його значення і за 

допомогою спеціального індикатора перевірити повне відкриття монітора;
- Перевірити герметичність регулятора;
- Шляхом обертання належним чином налаштувального гвинта пілота монітора повністю зменшити його 

значення настройки;
- Відновити сполучення між головкою монітора і мережею на виході;
- Шляхом обертання належним чином налаштувального гвинта пілота регулятора збільшити його значення до 

значення настройки клапана-прискорювача спрацьовування монітора;
- Зменшити, обертаючи належним чином гвинт налаштування клапана-прискорювача спрацьовування монітора 

до виклику спрацьовування;
- Відмітити і зареєструвати значення спрацьовування прискорювального клапана;
- Частково відкрити клапан скидання в атмосферу, розташований на виході регуляторів, щоб створити невеликі 

витрати газу;
- Провести зменшення шляхом повільного обертання налаштувального гвинта пілота монітора і налаштувати 

вихідний тиск на необхідне значення налаштувального тиску монітора;
- За допомогою індикатора відкриття перевірити повне відкриття регулятора;
- Відмітити і зареєструвати значення тиску настройки монітора;
- Шляхом обертання належним чином налаштувального гвинта пілота регулятора зменшити вихідний тиск до 

необхідного значення налаштувального тиску для регулятора;
- Відмітити і зареєструвати значення тиску настройки регулятора;
- Закрити клапан скидання в атмосферу;
- Перевірити герметичність лінії, пам'ятаючи про те, що значення тиску, який буде отримано, це значення 

настройки монітора плюс зверх закриття;
- Перевірити герметичність відповідних фланцевих і різьбових з'єднань на вихідній ділянці;
- Повільно відкрити запірний кран, розташований на виході лінії;
- при необхідності скоригувати значення налаштувального тиску з витратою в мережі;
- Демонтувати еталонний манометр і застопорити регулювальні гвинти пілотів за допомогою стопорних гайок. 
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- Встановити еталонний манометр на виході лінії, яка підлягає настройці;
- Повністю збільшити значення настройки прискорювального клапана спрацьовування монітора шляхом 

обертання належним чином настроювального гвинта цього клапана;
- Обертаючи належним чином гвинт налаштування пілотів регулятора і монітора, повністю зменшити їх 

значення;
- Дуже повільно відкрити запірний кран, розташований на вході лінії, яка підлягає настройці, з подальшою 

подачею тиску на ділянку лінії до регуляторів;
- Перевірити герметичність відповідних фланцевих і різьбових з'єднань на даній ділянці;
- Шляхом обертання належним чином налаштувального гвинта пілота регулятора збільшити його значення до 

значення настройки прискорювального клапана спрацьовування монітора;
- Шляхом обертання належним чином налаштувального гвинта прискорювального клапана спрацьовування 

монітора зменшити його значення настройки до виклику спрацьовування;
- Відмітити і зареєструвати значення спрацьовування прискорювального клапана;
- Частково відкрити клапан скидання в атмосферу, розташований на виході регулятора, щоб створити невеликі 

витрати газу;
- Повільними рухами загвинтити налаштувальний гвинт пілота монітора і поступово збільшити значення 

вихідного тиску до необхідного значення налаштувального тиску для монітора;
- За допомогою індикатора відкриття перевірити повне відкриття регулятора;
- Відмітити і зареєструвати значення тиску настройки монітора;
- Закрити клапан скидання в атмосферу;
- Перевірити за допомогою проміжного манометра, розташованого між монітором і регулятором, герметичність 

монітора;
- Частково відкрити клапан скидання в атмосферу, розташований на виході регулятора, щоб створити невеликі 

витрати газу;
- Шляхом обертання належним чином налаштувального гвинта пілота регулятора зменшити вихідний тиск до 

необхідного значення налаштувального тиску для регулятора;
- Відмітити і зареєструвати значення тиску настройки регулятора;
- Закрити клапан скидання в атмосферу;
- Перевірити герметичність лінії, пам'ятаючи про те, що значення тиску, який буде отримано, це значення 

настройки монітора плюс зверх закриття;
- Перевірити герметичність відповідних фланцевих і різьбових з'єднань на вихідній ділянці;
- Повільно відкрити запірний кран, розташований на виході лінії;
- при необхідності скоригувати значення налаштувального тиску з витратою в мережі;
- Демонтувати еталонний манометр і застопорити регулювальні гвинти пілотів за допомогою стопорних гайок. 

ОПЕРАЦІЇ ПО ПЕРШОМУ НАСТРОЮВАННЮ (ВВЕДЕННЯ В ЕКСПЛУАТАЦІЮ НОВОЇ СТАНЦІЇ) ЛІНІЇ 
РЕДУКУВАННЯ ТИСКУ ГАЗУ, ОБЛАДНАНОЙ РЕГУЛЯТОРОМ ТА МОНІТОРОМ НА ЛІНІЇ “REFLUX 819 

“І ВБУДОВАНИМ ВІДСІЧНИМ КЛАПАНОМ SB/82  
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необхідно діяти наступним чином: 

- під'єднати до ходу C допоміжний контрольований тиск;
- стабілізувати цей тиск на значенні настройки, заданому для регулятора;
- повністю натиснути рукоятку перемикаючого триходового клапана “push”;
-

- за допомогою спеціального важеля звести відсікаючий пристрій; 
- утримувати рукоятку і:

для запобіжних пристроїв, які спрацьовують по максимальному тиску: 
повільно збільшити контрольований допоміжний тиск і перевірити значення спрацьовування відсікаючого 
клапана по максимальному тиску. При необхідності збільшити значення спрацьовування шляхом обертання за 
годинниковою стрілкою регулює наконечника реле тиску, для зменшення значення спрацьовування - обертати 
проти годинникової стрілки. Зареєструвати значення спрацьовування. 

B) для запобіжних пристроїв, які спрацьовують по максимальному і мінімальному тиску:
повільно збільшити контрольований допоміжний тиск і перевірити значення спрацьовування відсікаючого
клапана по максимальному тиску. При необхідності збільшити значення спрацьовування шляхом обертання за
годинниковою стрілкою регулює наконечника реле тиску, для зменшення - обертати проти годинникової
стрілки. Зареєструвати значення спрацьовування.
Відновити тиск на значення настройки регулятора і здійснити операцію взводу відсікача. Перевірити
спрацьовування по мінімальному тиску шляхом повільного зменшення допоміжного тиску. При необхідності
збільшити значення спрацьовування шляхом обертання за годинниковою стрілкою регулює наконечника реле
тиску, для зменшення - обертати проти годинникової стрілки. Зареєструвати значення спрацьовування.

Для відсікаючих пристроїв, приєднаних безпосередньо до вихідного трубопроводу необхідно діяти наступним 
чином: 

- Перевірити по табличці пілота регулятора, що діапазон можливої настройки, який можна отримати від 
встановленої пружини (Wd), може досягати значення настройки відсікача по макс. тиску;

- За допомогою обертання належним чином гвинта налаштування пілота регулятора повністю зменшити його 
значення;

- Перевірити за допомогою спеціального важеля, який повинен бути майже у вертикальному положенні, 
закриття відсікаючого клапана;

- Встановити еталонний манометр на виході регулятора лінії, яка підлягає настройці;
- Дуже повільно відкрити запірний кран, розташований на вході лінії редукування;
- Перевірити герметичність відповідних фланцевих і різьбових з'єднань на даній ділянці;
- Дуже повільно відкрити клапан, що відсікає шляхом повороту спеціального важеля і: 

Пристрій 
забезпечення 
безпеки

Пристрій 
забезпечення 
безпеки

Середа з тиском, який 
необхідно тримати під 
контролем

Середа з тиском, який 
необхідно тримати під 
контролем

Закрита камера 
для вимірювання 
тиску

Для відсікаючих пристроїв, з'єднаних з вихідним трубопроводом за допомогою перемикаючого триходового 
клапана “push”,  
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C) для запобіжних пристроїв, які спрацьовують по максимальному тиску:
повільно збільшити вихідний тиск регулятора шляхом обертання належним чином регулювального гвинта
пілота і перевірити значення спрацьовування відсікаючого клапана по максимальному тиску. При необхідності
збільшити значення спрацьовування шляхом обертання за годинниковою стрілкою регулюючого наконечника
реле тиску, для зменшення значення спрацьовування - обертати проти годинникової стрілки. Зареєструвати
значення спрацьовування.

D) для запобіжних пристроїв, які спрацьовують по максимальному і мінімальному тиску:
повільно збільшити вихідний тиск регулятора шляхом обертання належним чином регулювального гвинта
пілота і перевірити значення спрацьовування відсікаючого клапана по максимальному тиску. При необхідності
збільшити значення спрацьовування шляхом обертання за годинниковою стрілкою регулює наконечника реле
тиску, для зменшення значення спрацьовування - обертати проти годинникової стрілки Зареєструвати значення
спрацьовування.
Злегка відкрити запірний кран скидання в атмосферу, розташований на вихідному патрубку регулятора і
відновити тиск на настроювальне значення регулятора і здійснити операцію по взводу відсікача.
Повільно зменшити тиск на виході регулятора шляхом обертання належним чином регулювального гвинта
пілота і перевірити значення спрацьовування клапана по мінімальному тиску. При необхідності збільшити
значення спрацьовування шляхом обертання за годинниковою стрілкою регулює наконечника реле тиску, для
зменшення значення спрацьовування - обертати проти годинникової стрілки. Зареєструвати значення
спрацьовування.

По завершенню робіт з налаштування відсікаючого клапана відкрити його з подальшою подачею тиску на ділянку лінії 
до регуляторів; 

- Перевірити герметичність відповідних фланцевих і різьбових з'єднань на даній ділянці;
- Обертаючи належним чином гвинт налаштування пілота регулятора збільшити його значення до значення 

настройки прискорювального клапана спрацьовування монітора;
- Шляхом обертання належним чином настроювального гвинта прискорювального клапана спрацьовування 

монітора зменшити його значення настройки до виклику спрацьовування;
- Відмітити і зареєструвати значення спрацьовування прискорювального клапана;
- Частково відкрити клапан скидання в атмосферу, розташований на виході регулятора, щоб створити невеликі 

витрати газу;
- Повільними рухами загвинтити гвинт  налаштування пілота монітора і поступово збільшити значення вихідного 

тиску до необхідного значення настроювального тиску для монітора;
- За допомогою індикатора відкриття перевірити повне відкриття регулятора;
- Відмітити і зареєструвати значення тиску настройки монітора;
- Закрити клапан скидання в атмосферу;
- Перевірити за допомогою проміжного манометра, розташованого між монітором і регулятором, герметичність 

монітора;
- Частково відкрити клапан скидання в атмосферу, розташований на виході регулятора, щоб створити невеликі 

витрати газу;
- Шляхом обертання належним чином гвинта  налаштування пілота регулятора зменшити вихідний тиск до 

необхідного значення налаштувального тиску для регулятора;
- Відмітити і зареєструвати значення тиску настройки регулятора;
- Закрити клапан скидання в атмосферу;
- Перевірити герметичність лінії, пам'ятаючи про те, що значення тиск, який буде отримано, це значення 

настройки монітора плюс зверх закриття;
- Перевірити герметичність відповідних фланцевих і різьбових з'єднань на вихідній ділянці;
- Повільно відкрити запірний кран, розташований на виході лінії; при необхідності скоригувати значення 

настроювального тиску з витратою в мережі;
- Демонтувати еталонний манометр і застопорити регулювальні гвинти пілотів за допомогою стопорних гайок. 
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Нагадується, що всі роботи, що проводяться з обладнанням, повинні проводитися технічно кваліфікованим 
персоналом, який володіє відповідними знаннями в цій сфері.
Пошкодження обладнання з боку невідповідного персоналу звільняє нас від будь-якого роду відповідальності. 

12. ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ І УСУНЕННЯ

Нижче показані деякі випадки, які можуть виникати з плином часу в формі неполадок різного роду. Йдеться 
про випадки, пов'язаних з умовами газу, а також звісно з природним старінням і зносом матеріалів. 
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ПІЛОТ 204/A + R14/A
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НЕСПРАВНІСТЬ ПРИСТРІЙ МОЖЛИВІ ПРИЧИНИ 

ВІДХИЛЕННЯ ВІД 
НОРМИ В РОБОТІ 

РЕГУЛЯТОР 

ТЕРТЯ НА БАЛАНСОВАЛЬНОМУ ЩТОЦІ 

ПРУЖИНА ЗАПОРНОЇ ЧАСТИНИ ОСЛАБЛЕНА ЧИ 
ЗМІЩЕНА 

ТЕРТЯ МІЖ ЗАПОРНОЮ ЧАСТИНОЮ і 
НАПРАВЛЯЮЧИЮ ЗАПОРНОЙ ЧАСТИНИ 

НАПРАВЛЯЮЧЕ КІЛЬЦЕ 35 ЗАПОРНОЇ ЧАСТИНИ 
ЗНОШЕНЕ 

АРМОВАНА ПРОКЛАДКА 7 ЗМІЩЕННА АБО
ЗНОШЕНА 

НАЛАШТУВАННЯ РОБОЧЕГО РЕГУЛЯТОРА 
І МОНІТОР ЗАНАДТО БЛИЗЬКІ 

ПІЛОТ 204/A 
ЗНОШЕНІ МЕМБРАНИ 16
ТЕРТЯ ВУЗЛА УТРИМУВАЧА МЕМБРАНИ 

НАСТР. ПРУЖИНА ОСЛАБЛЕНА АБО  ЗМІЩЕНА 

ПРЕРЕДУКТОР R14/A 

НЕВІДПОВІДНЕ ЖИВЛЕННЯ ДО ПІЛОТУ 

ЗНОШЕНА МЕМБРАНА 10
НАСТР. ПРУЖИНА ОСЛАБЛЕНА АБО  ЗМІЩЕНА 

ЗНОШЕНЕ НАПРАВЛЯЮЧЕ КІЛЬЦЕ 20

ЗБІЛЬШЕННЯ ТИСКУ 

РЕГУЛЯТОР 

НАПРАВЛЯЮЧЕ КІЛЬЦЕ 35 ЗАПОРНОЙ ЧАСТИНИ
ЗНОШЕНЕ  

НЕСПРАВНОСТІ КРІПЛЕННЯ МЕМБРАНИ 50
ЗАСМІЧЕННЯ ПЕРЕПУСКНОГО СОПЛА 

ЗАБЛОКОВАНА ЗАПІРНА ЧАСТИНА 

ПОШКОДЖЕНЕ НАПРАВЛЯЮЧЕ КІЛЬЦЕ 35 
ЗАПІРНОЇ ЧАСТИНИ 

ЗАБРУДНЕННЯ МІЖ АРМОВАНОЮ ПРОКЛАДКОЮ 
ТА ЗАПІРНОЙ ЧАСТИНОЮ 

ПОШКОДЖЕНА АРМОВАНА ПРОКЛАДКА 7
ПОШКОДЖЕНО УЩІЛЬНЮВАЛЬНЕ КІЛЬЦЕ   93

ПІЛОТ 204/A 
ПОШКОДЖЕНА ЗАПІРНА ЧАСТИНА 17 
ЗАПІРНА ЧАСТИНА 17 ЗАБЛОКОВАНА В ВІДКРИТОМУ
ПОЛОЖЕННІ

ПРЕРЕДУКТОР R14/A 
ПРОРИВ МЕМБРАНИ 10

ПОШКОДЖЕНА АРМОВАНА ПРОКЛАДКА 9

ЗМЕНШЕННЯ ТИСКУ 

РЕГУЛЯТОР 

НЕПРАВИЛЬНЕ КРІПЛЕННЯ МЕМБРАНИ 50
ПРОРИВ МЕМБРАНИ 50

ПОЛОМКА АБО НЕГЕРМЕТИЧНІСТЬ СКИДНОГО 
СОПЛА 

ПОШКОДЖЕНЕ НАПРАВЛЯЮЧЕ КІЛЬЦЕ ШТОКУ 36 
ЗІ СТОРОНИ МОТОРИЗАЦІЇ 

ЗАБЛОКОВАНА ЗАПІРНА ЧАСТИНА 

ПІЛОТ 204/A 
ПРОРИВ МЕМБРАНИ 16
ПРОРИВ ТРУБКИ МОТОРИЗАЦІІ К РЕГУЛЯТОРА

ПРЕРЕДУКТОР R14/A 
ЗАНАДТО НИЗЬКЕ ЗНАЧЕННЯ ЖИВЛЕНЯ ПІЛОТА 

ЗАСМІЧЕННЯ КАРТРИДЖА ФИЛЬТРА 13 
ЗДУТТЯ АРМОВОНОЇ ПРОКЛАДКИ 9 
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13. КОНТРОЛЬ

13.1 ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ 

Роботи по КОНТРОЛЮ (ІНСПЕКЦІЯ, ФУНКЦІОНАЛЬНА ПЕРЕВІРКА і ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ) повинні здійснюватися 
відповідно до діючих правил, на місці установки обладнання (типологія і частота). До проведення будь-яких робіт 
важливо переконатися, що регулятор перекритий на вході і на виході, і що скинуто тиск на ділянках трубопроводу між 
регулятором і запірною арматурою. Роботи з технічного обслуговування безпосередньо залежать від якості газу, що 
транспортується (домішки, вологість, газолін, корозійні речовини) і від ефективності фільтрації. 

Тому завжди рекомендується проводити профілактичне технічне обслуговування, періодичність якого, якщо не 
визначено діючими правила, повинна встановлюватися в залежності від: 

- Якості газу, що транспортується;
- ступеня чистоти і збереження труб на вході в регулятор: в загальному, наприклад, після першого запуску станції

потрібно частіші технічні обслуговування через ненадійного стану чистоти трубопроводів;
- рівня надійності, необхідного від редукуючої станції.

До початку робіт з демонтажу обладнання необхідно переконатися, що: 
- - В наявності є ряд рекомендованих запасних частин. Запасні частини, що використовуються для заміни повинні

мати відповідні характеристики, щоб гарантувати початкові технічні характеристики обладнання.
- - В розпорядженні є необхідні інструменти.

Окремі деталі повинні супроводжуватися вказівками, необхідними для їх правильного розпізнавання, включаючи їх 
правильне розташування у відповідному обладнанні. 

13.2 ТЕРМІНИ ТА ВИЗНАЧЕННЯ 

ВІДПОВІДАЛЬНИЙ ЗА КОНТРОЛЬ  
Компетентна особа, що пройшла навчання, має досвід і кваліфікацію для проведення робіт, передбачених цією 
нормою. 

ВІДХИЛЕННЯ ВІД НОРМИ  
Випадок, через який обладнання виконує свою функцію за межами передбачених експлуатаційних допусків 
(наприклад, засмічення фільтруючих елементів, ненормальні тертя на рухомих частинах регулятора тиску, і т.д.) 

ОБСЛУГОВУВАННЯ  
Сукупність дій, що проводяться на обладнанні або станції після перевірок першої станції, які не вимагають демонтажу 
частин устаткування або демонтажу устаткування зі станції. 

ПЕРЕВІРКИ СТРУКТУРНОЇ ЦІЛІСНОСТІ 
Сукупність дій, здійснюваних з метою перевірки, чи може ще пристрій під тиском з кількома деталями під тиском з 
видимими ушкодженнями використовуватися для максимального допустимого тиску / проектного тиску, встановлених 
спочатку.

НЕСПРАВНІСТЬ або ПОШКОДЖЕННЯ 
Будь-який випадок, що зачіпає одну або кілька частин обладнання, що викликає погіршення технічних характеристик 
обладнання та вихід за межі попередньо встановлених меж або безпосередньо блокування його роботи. 
Приклади: пошкодження прокладок, що викликають витоки назовні, що перевищують допустиму межу, частковий 
або повний прорив фільтруючого елемента в фільтрі, який викликає зменшення ефективності фільтрації, прориви 
мембран в регуляторах тиску, знос сідел запірних кранів або регуляторів, які викликають неприпустимі внутрішні 
витоку, знос або хімічне роз'їдання або механічні пошкодження металевих деталей, які можуть наражати на 
небезпеку механічну міцність і т.д.   
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КОРЕКТИВННЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Сукупність дій, пов'язаних із заміною деталей / обладнання, на яких має місце пошкодження або відхилення від норми 

(або на якому передбачається можливе виникнення несправності на підставі знань про розглянутому 
обладнанні), спрямованих на відновлення умов нормальної роботи. 

ПРОФІЛАКТИЧНЕ ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ  
Сукупність запланованих дій з метою зменшення ймовірності несправності або відхилення від норми устаткування або 
додаткового пристрою. 

13.3 ОБСЛУГОВУВАННЯ 

Обслуговування включає в себе сукупність функціональних перевірок, спрямованих на контроль зовнішніх умов станції 
і контроль коректної роботи різного обладнання  . 

Роботи з обслуговування включають в себе: 
- інспекції, які не вимагають ніяких утручань, а в цілому спрямовані на контроль зовнішнього стану станції /

обладнання;
- функціональні перевірки, які вимагають проведення робіт на даному обладнанні / вузлі.

Дії, пов'язані з функціональними перевірками можуть вимагати зупинок і наступних вводів в експлуатацію. 

Мета інспекцій і функціональних перевірок також полягає у виявленні можливої необхідності з проведення робіт з 
коррективного технічного обслуговування. 

Виявлені відхилення від норми або несправності повинні бути своєчасно усунені, де це можливо, відповідальним за 
контроль. В іншому випадку слід передбачити проведення відповідних робіт з технічного обслуговування.    

Роботи з обслуговування повинні здійснюватися з частотою, зазначеної в таблиці на стор. 72.

13.4 ІНСПЕКЦІЯ 

Інспекції це дії, які не потребують ніяких ручних утручань в окремі пристрої. 

Деякі з цих інспекцій можуть бути замінені на моніторинг, здійснюваний дистанційно за допомогою відповідних засобів 
дистанційного контролю. 

13.5 ФУНКЦІОНАЛЬНА ПЕРЕВІРКА 

Функціональні перевірки це перевірки, що вимагають проведення робіт на різних пристроях, які можуть бути проведені 
вручну на місці або дистанційно, при наявності персоналу на місці.  

Крім того функціональні перевірки включають в себе деякі дії на приладах, необхідність яких виникає в ході проведення 
цих перевірок, і природа яких робить їх схожими на роботи з технічного обслуговування (приклад: настройка 
регулювань, затягування з'єднань). Ці роботи в будь-якому випадку не включають в себе роботи по повному або 
частковому демонтажу приладів для заміни пошкоджених. 

14. ВИВЕДЕННЯ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

 Щоб уникнути травмування людей, викликаного раптовими виходами тиску, слід ізолювати регулятор від тиску 
і скинути внутрішній тиск на обох сторонах і на лінії. 
У разі демонтажу основних деталей під тиском для проведення інспекцій або технічного обслуговування, після 
монтажу повинні бути проведені випробування на герметичність відповідно до застосовних норм. 
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15. ПЕРІОДИЧНИЙ КОНТРОЛЬ

Рекомендується періодичне здійснення контролю ефективності регулятора і пілотів. 

Повільно закрити запірний кран на виході і перевірити тиск в патрубку між регулятором і краном. 
- Для регулятора і відсікача: відзначається певне збільшення вихідного тиску понад значення настройки регулятора,

обумовлене надтиску закриття, після чого тиск стабілізується;
- Для регулятора і монітора: відзначається певне збільшення вихідного тиску понад значення настройки монітора

обумовлене надтиску закриття, після чого тиск стабілізується;

Якщо ж відзначається постійне зростання тиску на виході, то це означає що герметичність вузла неповна. 

Перевірити поперемінно, обумовлений  витік регулятором або пілотом і потім провести технічне обслуговування. 

16. ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ І ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ

16.1 ПОПЕРЕДНІ ДІЇ: 

A. Привести регулятор в стан безпеки;

B. Переконатися, що його тиск на вході і виході дорівнює 0.

16.2 ПЕРВИННІ ДІЇ 

1. Від’єднати всі місця відбору живлення і імпульсу пілота і регулятора шляхом відкручування перехідників з

конічною прокладкою;

2. Відкрутити фіксуючу гайку опорного хомута пілота до регулятору;

3. Зняти з регулятора вузол пілота 204/A + R14/A;

4. Нанести нестираним фломастером знаки на вісь регулятора і пілота згідно з'єднанням різних елементів, щоб

забезпечити згодом початкове з'єднання деталей. Зокрема необхідно відзначити найбільш довгого гвинта

(кріплення опорного хомута пілота до регулятору).

5. Від’єднати з'єднувальний відбір між пілотом 204 / A і прередуктором R14 / A, відкрутивши гвинт поз.97.
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16.3  ПРОЦЕДУРА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА ( Ду 1” и 2” )
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ДЕМОНТАЖ ВУЗЛА СЕРВОМОТОРА 

1) Відкрутити гвинти поз.25 і витягти їх, витягаючи у напрямку вгору.

2) За допомогою відповідних інструментів, використовуючи рим-болт поз.32, зняти верхню кришку поз.3.

A) ВЕРХНЯ КРИШКА

3) Поставити на відповідну робочу поверхню (верстак, покритий гумомістним покриттям) верхню кришку.

4) Зняти рим-болт шляхом його відкручування і перевернути кришку.

5) Витягти стрижень покажчик ходу поз.18.

6) Відкрутити і витягти кріпильні гвинти поз.27.

7) Відокремити верхню кришку від верхнього фланця поз.14.

8) Витягти з верхнього фланця направляючий шток поз.17.

B) ВУЗОЛ МЕМБРАНИ І НИЖНЯ КРИШКА

9) Утримуючи нерухомим вузол тримача мембрани за допомогою циркульного ключа, відкрутити і витягти

направляючий балансувальний шток поз.11.

10) Відокремити балансувальний поршень поз.15 від направляючого штока.

11) Зняти вузол тримача мембрани і розмістити його перевернутим на робочій поверхні.

12) Зняти з штока поз.6 бічний штифт поз.28.

13) Відкрутити і витягти кріпильні гвинти поз.29 вузла тримача мембрани.

14) Відокремити захисні диски поз.12 і опори поз.10 і поз.13 від мембрани поз.50.

15) Відкрутити і витягти кріпильні гвинти поз.27 нижньої кришки поз.3 направляючої запірної частини поз.2.

16) Відокремити нижню кришку від направляючої запірної частини і розташувати нижню кришку за допомогою

інструменту належного розміру на робочій поверхні.

17) Витягти направляючий шток поз.20 з направляючої запірної частини поз.2.Перевірити і очистити всі

демонтовані металеві деталі.

18) ЗАМІНИТИ ВСІ КОМПОНЕНТИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КОМПЛЕКТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН.
19) Нагадуємо, що о-кільця і механічні деталі ковзання (штоки, запірні частини) до повторного складання

повинні бути змащені легким шаром силіконової змазки, в той час як статичні деталі вимагають загального
змащування, що робить їх більш м'якими, але в основному для утримання їх в пазах.

МОНТАЖ УЗЛА СЕРВОМОТОРА 

A) ВУЗОЛ МЕМБРАНИ І НИЖНЯ КРИШКА
20) Вставити направляючий шток поз.20 в направляючу запірну частину поз.2.
21) Встановити нижню кришку поз.3 на направляючу запірну частину поз.2 і закріпити гвинти поз.27.
22) Вставити в шток поз.6 бічний штифт поз.28.
23) Зібрати вузол тримача мембрани, закріпивши гвинти поз.29, не забуваючи про збіг отворів для перепускної

форсунки.
24) Встановити вузол тримача мембрани на шток і закріпити за допомогою закручування направляючого

балансувального штока поз.11.
25) Вставити балансування поршень поз.11 в направляючий шток.

B) ВЕРХНЯ КРИШКА
26) Встановити на верхній фланець поз.14 направляючий стрижень покажчик ходу поз.17.

27) Встановити верхню кришку поз.3 на верхній фланець поз.14, закріпивши гвинти поз.27.

28) Змастити тонким шаром силіконової змазки стрижень покажчик ходу, вставити його лише частково в

направляючий стрижень.

29) Відповідними інструментами, використовуючи рим-болт, поз.32 змонтувати верхню кришку поз.3,

контролюючи при цьому:

- Правильне положення мембрани поз.50, зокрема відповідність отворів щодо нижньої кришки;

- Положення стержня покажчика ходу в спеціальному зачепленні.

30) Вставити і закріпити за допомогою гайок поз.26 і моментом затягування 3,5 кг.м. з'єднувальні гвинти поз.25

кришок вузла сервомотора.
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ДЕМОНТАЖ ВУЗЛА КЛАПАНА 
31) Відкрутити і витягти кріпильні гвинти поз.31.

32) За допомогою відповідних інструментів, використовуючи рим-болт поз.32, зняти вузол сервомотора з

основного корпусу поз.1.

33) Поставити на відповідну робочу поверхню (верстак, покритий гумомістнистним покриттям) вузол редукування.

34) Зняти рим-болт шляхом його відкручування і перевернути вузол сервомотора.

A) ВУЗОЛ ЗАПІРНОЙ ЧАСТИНИ

35) Візуально проконтролювати поверхню запірної частини поз.5, на якій не повинно бути нерівностей.

36) Візуально проконтролювати належний стан сідла запірної частини, на якій не повинно бути вм'ятин.

37) Відкрутити блокувальну гайку поз.9 запірної частини поз.5 на штоку поз.6 і повністю розвантажити пружину

поз.54.

38) Зняти запірну частину поз.5, прокладочну шайбу поз.22 і пружину поз.54 з направляючих запірної частини
поз.2.

39) Візуально проконтролювати поверхню запірної частини поз.5, на якій не повинно бути нерівностей.

40) Візуально проконтролювати належний стан сідла запірної частини поз.5, на якій не повинно бути вм'ятин.

B) СІДЛО КЛАПАНА

41) Відкрутити і витягти кріпильні гвинти поз.31 нижнього глухого фланця поз.4.

42) Зняти нижній глухий фланець поз.4.

43) Відкрутити і витягти кріпильні гвинти поз.30 блокувального кільця поз.8 армованих прокладок поз.7 і 76.

44) Зняти блокувальне кільце поз.8 і армовані прокладки поз.7 і 76.

45) Перевірити і очистити внутрішню частину корпусу регулятора.

46) ЗАМІНИТИ ВСІ КОМПОНЕНТИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КОМПЛЕКТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН.

47) Нагадуємо, що о-кільця і механічні деталі ковзання (штоки, запірні частини) до повторного складання
повинні бути змащені легким шаром силіконової змазки, в той час як статичні деталі вимагають загального
змащування, що робить їх більш м'якими, але в основному для утримання їх в пазах.

ЗБІРКА ВУЗЛА КЛАПАНА 

A) СІДЛО КЛАПАНА

48) Встановити армовані прокладки поз.7 і 76, блокуюче кільце поз.8 і закріпити гвинти поз.30.

49) Встановити нижній глухий фланець поз.4 і закріпити гвинти поз.31.

B) ВУЗОЛ ЗАПІРНОЙ ЧАСТИНИ

50) Встановити пружину поз.54, прокладочну шайбу поз.22 і запірну частину поз.a в направляючої запірної
частини.

51) Закрутити до кінця ходу на штоку поз.6 блокувальну гайку поз.9.

52) Перевернути вузол сервомотора і закрутити рим-болт поз.32.

53) За допомогою відповідних інструментів, використовуючи рим-болт поз.32, вставити вузол сервомотора в

основний корпус поз.1.

54) Закріпити гвинти поз.31.
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№ ДЕТАЛІ НАЗВА Q. № ДЕТАЛІ НАЗВА Q. 
1 Корпус 1 28 Шпонка 1 

2 Направляюча 1 29 Гвинт 4 

3 Кришка 2 30 Гвинт 4 

4 Фланець 1 31 Гвинт 8 

5 Запірна частина 1 32 Рим-болт 1 

6 Шток 1 35 * О-кільце 1 
7 * Прокладка 1 36 * О-кільце 3 
8 Кільце 1 37 * О- кільце 2 
9 Гайка 1 39 * О- кільце 2 

10 Опора 1 40 * О- кільце 1 
11 Направляючий 

шток 
1 41 * О- кільце 1 

12 Диск 1 42 * О- кільце 1 
13 Опора 1 43 * О- кільце 1 
14 Фланець 1 44 * О- кільце 1 
15 Поршень 1 45 * О- кільце 1 
16 Оглядове скло 1 47 * О- кільце 1 
17 Направляюча 1 50 * Мембрана 1 
18 Стрижень 1 51 * Кільце I/DWR 1 
20 Направляючий 

шток 
1 52 * Кільце I/DWR 2 

21 Жиклер 1 54 Пружина 1 

22 Прокладочна 
шайба 

1 57 Кільце 1 

25 Гвинт 15 76 * Прокладка 1 
26 Гайка 17 93 * О- кільце 1 
27 Гвинт 8 98 Гвинт 2 

(*)ДЕТАЛІ, РЕКОМЕНДОВАНІ В ЯКОСТІ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН 
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16.4  ПРОЦЕДУРА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА ( Ду 3” и 4” )
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ДЕМОНТАЖ ВУЗЛА СЕРВОМОТОРА 

1) Відкрутити гвинти поз.25 і витягти їх, витягаючи у напрямку вгору.

2) За допомогою відповідних інструментів, використовуючи рим-болт поз.32, зняти верхню кришку поз.3.

A) ВЕРХНЯ КРИШКА

3) Поставити на відповідну робочу поверхню (верстак, покритий гумомістнистним покриттям) верхню кришку.

4) Зняти рим-болт шляхом його відкручування і перевернути кришку.

5) Витягти стрижень покажчик ходу поз.18.

6) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.27.

7) Відокремити верхню кришку від верхнього фланця поз.14.

8) Витягти з верхнього фланця направляючий шток поз.17.

B) ВУЗОЛ МЕМБРАНИ І НИЖНЯ КРИШКА

9) Утримуючи нерухомим вузол тримача мембрани за допомогою циркульного ключа, відкрутити і витягти

направляючий балансувальний шток поз.11.

10) Відокремити балансувальний поршень поз.15 від направляючого штока.

11) Зняти вузол тримача мембрани і розмістити його перевернутим на робочій поверхні.

12) Зняти з штока поз.6 бічний штифт поз.28.

13) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.29 вузла тримача мембрани.

14) Відокремити захисні диски поз.12 і опори поз.10 і поз.13 від мембрани поз.50.

15) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.27 нижньої кришки поз.3 направляючої запірної частини поз.2.

16) Відокремити нижню кришку від направляючої запірної частини і розташувати нижню кришку за допомогою

інструменту належного розміру на робочій поверхні.

17) Витягти направляючий шток поз.20 з направляючої запірної частини поз.2.

18) Перевірити і очистити всі демонтовані металеві деталі.

19) ЗАМІНИТИ ВСІ КОМПОНЕНТИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КОМПЛЕКТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН.
20) Нагадуємо, що о-кільця і механічні деталі ковзання (штоки, запірні частини) до повторного складання

повинні бути змащені легким шаром силіконової змазки, в той час як статичні деталі вимагають загального
змащування, що робить їх більш м'якими, але в основному для утримання їх в пазах.

МОНТАЖ ВУЗЛА СЕРВОМОТОРА 
A) ВУЗОЛ МЕМБРАНИ І НИЖНЯ КРИШКА

21) Вставити направляючий шток поз.20 в направляючу запірну частину поз.2.
22) Встановити нижню кришку поз.3 на направляючу запірну частину поз.2 і закріпити гвинти поз.27.
23) Вставити в шток поз.6 бічний штифт поз.28.
24) Зібрати вузол тримача мембрани, закріпивши гвинти поз.29, не забуваючи про збіг отворів д ля перепускної

форсунки.
25) Встановити вузол тримача мембрани на шток і закріпити за допомогою закручування направляючого

балансувального штока поз.11.
26) Вставити балансувальний поршень поз.11 в направляючий шток.

B) ВЕРХНЯ КРИШКА
27) Встановити на верхній фланець поз.14 направляючий стрижень покажчик ходу поз.17.

28) Встановити верхню кришку поз.3 на верхній фланець поз.14, закріпивши гвинти поз.27.

29) Змастити тонким шаром силіконової змазки стрижень покажчик ходу, вставити його лише частково в

направляючий стрижень.

30) Відповідними інструментами, використовуючи рим-болт, поз.32 змонтувати верхню кришку поз.3,

контролюючи при цьому:

- Правильне положення мембрани поз.50, зокрема відповідність отворів щодо нижньої кришки;

- Положення стержня покажчика ходу в спеціальному зачепленні.

31) Вставити і закріпити за допомогою гайок поз.26 і моментом затягування 3,5 кг.м. з'єднувальні гвинти поз.25

кришок вузла сервомотора.
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ДЕМОНТАЖ ВУЗЛА КЛАПАНУ 

32) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.31.

33) За допомогою відповідних інструментів, використовуючи рим-болт поз.32, зняти вузол сервомотора з

основного корпусу поз.1.

34) Поставити на відповідну робочу поверхню (верстак, покритий гумомістнистним покриттям) вузол редукування.

35) Зняти рим-болт шляхом його відкручування і перевернути вузол сервомотора.

A) ВУЗОЛ ЗАПІРНОЙ ЧАСТИНИ

36) Візуально проконтролювати поверхню запірної частини поз.5, на якій не повинно бути нерівностей.

37) Візуально проконтролювати належний стан сідла запірної частини, на якій не повинно бути вм'ятин.

38) Відкрутити послідовно блокувальні гайки поз.33 запірної частини поз.5 на штоку поз.6 і зняти запірну частину

поз.5 з направляючою запірної частини поз.2.
39) Повністю розвантажити пружину поз.54, відкрутивши блокувальну гайку поз.9.

40) Зняти опору пружини поз.34 і пружину поз.54 з з направляючою запірної частини поз.2.
41) Візуально проконтролювати поверхню запірної частини поз.5, на якій не повинно бути нерівностей.

42) Візуально проконтролювати належний стан сідла запірної частини поз.5, на якій не повинно бути вм'ятин.

B) СІДЛО КЛАПАНУ

43) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.31 нижнього глухого фланця поз.4.

44) Зняти нижній глухий фланець поз.4.

45) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.30 блокувального кільця поз.8 армованих прокладок поз.7 і 76.

46) Зняти блокувальне кільце поз.8 і армовані прокладки поз.7 і 76.

47) Перевірити і очистити внутрішню частину корпусу регулятора.

48) ЗАМІНИТИ ВСІ КОМПОНЕНТИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КОМПЛЕКТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН.

49) Нагадуємо, що о-кільця і механічні деталі ковзання (штоки, запірні частини) до повторного складання
повинні бути змащені легким шаром силіконової змазки, в той час як статичні деталі вимагають загального
змащування, що робить їх більш м'якими, але в основному для утримання їх в пазах.

ЗБІРКА ВУЗЛА КЛАПАНУ 

A) СІДЛО КЛАПАНУ

50) Встановити армовані прокладки поз.7 і 76, блокувальне кільце поз.8 і закріпити гвинти поз.30.

51) Встановити нижній глухий фланець поз.4 і закріпити гвинти поз.31.

B) ВУЗЕЛ ЗАПІРНОЇ ЧАСТИНИ

52) Встановити пружину поз.54 і опору пружини поз.34 і закрутити до кінця ходу на штоку поз.6 блокувальну гайку

поз.9.

53) Вставити запірну частину поз.5 в направляючу запірну частину поз.2.

54) Закрутити і закріпити в послідовності гайки поз.33 на штоці поз.6.

55) Перевернути вузол сервомотора і закрутити рим-болт поз.32.

56) За допомогою відповідних інструментів, використовуючи рим-болт поз.32, вставити вузол сервомотора в

основний корпус поз.1.

57) Закріпити гвинти поз.31.
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№ ДЕТАЛІ НАЗВА Q. № ДЕТАЛІ НАЗВА Q. 
1 Корпус 1 28 Шпонка 1 

2 Направляюча 1 29 Гвинт 4 

3 Кришка 2 30 Гвинт 8 

4 Фланець 1 31 Гвинт 24 

5 Запірна частина 1 32 Рим-болт 1 

6 Шток 1 33 Гайка 2 

7 * Прокладка 1 34 Опора пружини 1 

8 Кільце 1 35 * О-кільце 1 
9 Гайка 1 36 * О- кільце 3 

10 Опора 1 37 * О- кільце 2 
11 Направляючий 

шток 
1 39 * О- кільце 2 

12 Диск 1 40 * О- кільце 1 
13 Опора 1 41 * О- кільце 1 
14 Фланець 1 42 * О- кільце 1 
15 Поршень 1 43 * О- кільце 1 
16 Оглядове скло 1 44 * О- кільце 1 
17 Направляюча 1 45 * О- кільце 1 
18 Стержень 1 47 * О- кільце 1 
19 Прокладочна 

шайба 
1 50 * Мембрана 1 

20 Направляючий 
шток 

1 51 * Кільце I/DWR 1 

21 Жиклер 1 52 * Кільце I/DWR 2 
22 Прокладочна 

шайба 
1 54 Пружина 1 

23 Шайба 1 57 Кільце 1 

25 Гвинт 15 76 * Прокладка 1 
26 Гайка 21 93 * О- кільце 1 
27 Гвинт 8 98 Гвинт 2 

(*)ДЕТАЛІ, РЕКОМЕНДОВАНІ В ЯКОСТІ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН 
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16.5  ПРОЦЕДУРА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА (Ду 6” и 8” )
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ДЕМОНТАЖ ВУЗЛА СЕРВОМОТОРА 

1) Відкрутити гвинти поз.25 і витягти їх, витягаючи у напрямку вгору.

2) За допомогою відповідних інструментів, використовуючи рим-болт поз.32, зняти верхню кришку  поз.3.

A) ВЕРХНЯ КРИШКА

3) Поставити на відповідну робочу поверхню (верстак, покритий гумомістнистним покриттям) верхню кришку.

4) Зняти рим-болт шляхом його відкручування і перевернути кришку.

5) Витягти стрижень покажчик ходу поз.18.

6) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.27.

7) Відокремити верхню кришку від верхнього фланця поз.14.

8) Витягти з верхнього фланця направляючий шток поз.17.

B) УЗЕЛ МЕМБРАНЫ И НИЖНЯЯ КРЫШКА

9) Утримуючи нерухомим вузол тримача мембрани за допомогою циркульного ключа, відкрутити і витягти

направляючий балансувальний шток поз.11.

10) Відокремити балансувальний поршень поз.15 від направляючого штока.

11) Зняти вузол тримача мембрани і розмістити його перевернутим на робочій поверхні.

12) Зняти з штока поз.6 бічний штифт поз.28.

13) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.29 вузла тримача мембрани.

14) Відокремити захисні диски поз.12 і опори поз.10 і поз.13 від мембрани поз.50.

15) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.27 нижньої кришки поз.3 направляючої запірної частини поз.2.

16) Відокремити нижню кришку від направляючої запірної частини і розташувати нижню кришку за допомогою

інструменту належного розміру на робочій поверхні.

17) Витягти направляючу штока поз.20 з направляючої запірної частини поз.2.

18) Перевірити і очистити всі демонтовані металеві деталі.

19) ЗАМІНИТИ ВСІ КОМПОНЕНТИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КОМПЛЕКТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН.
20) Нагадуємо, що о-кільця і механічні деталі ковзання (штоки, запірні частини) до повторного складання

повинні бути змащені легким шаром силіконової змазки, в той час як статичні деталі вимагають загального
змащування, що робить їх більш м'якими, але в основному для утримання їх в пазах.

МОНТАЖ ВУЗЛА СЕРВОМОТОРА 

A) УЗЕЛ МЕМБРАНЫ И НИЖНЯЯ КРЫШКА
21) Вставити направляючий шток поз.20 в направляючу запірну частину поз.2.
22) Встановити нижню кришку поз.3 на направляючу запірну частину поз.2 і закріпити гвинти поз.27.
23) Вставити в шток поз.6 бічний штифт поз.28.
24) Зібрати вузол тримача мембрани, закріпивши гвинти поз.29, не забуваючи про збіг отворів для перепускної

форсунки.
25) Встановити вузол тримача мембрани на шток і закріпити за допомогою закручування направляючого

балансувального штока поз.11.
26) Вставити балансувальний поршень поз.11 в направляючий шток.

B) ВЕРХНЯ КРИШКА
58) Встановити на верхній фланець поз.14 направляючий стрижень покажчик ходу поз.17.

59) Встановити верхню кришку поз.3 на верхній фланець поз.14, закріпивши гвинти поз.27.

60) Змастити тонким шаром силіконової змазки стрижень покажчик ходу вставити його лише частково в

направляючий стрижень.

61) Відповідними інструментами, використовуючи рим-болт, поз.32 змонтувати верхню кришку поз.3,

контролюючи при цьому:

- Правильне положення мембрани поз.50, зокрема відповідність отворів щодо нижньої кришки;

- Положення стержня покажчика ходу в спеціальному зачепленні.

62) Вставити і закріпити за допомогою гайок поз.26 і моментом затягування 3,5 кг.м. з'єднувальні гвинти поз.25

кришок вузла сервомотора.
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ДЕМОНТАЖ УЗЛА КЛАПАНА 
28) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.31.

29) За допомогою відповідних інструментів, використовуючи рим-болт поз.32, зняти вузол сервомотора з

основного корпусу поз.1.

30) Поставити на відповідну робочу поверхню (верстак, покритий гумомістнистним покриттям) вузол редукування.

31) Зняти рим-болт шляхом його відкручування і перевернути вузол сервомотора.

A) ВУЗОЛ ЗАПІРНОЙ ЧАСТИНИ

32) Візуально проконтролювати поверхню запірної частини поз.5, на якій не повинно бути нерівностей.

33) Візуально проконтролювати належний стан сідла запірної частини, на якій не повинно бути вм'ятин.

34) Відкрутити послідовно блокувальні гайки поз.33 запірної частини поз.5 на штоку поз.6 і зняти запірну частину 
поз.5 з направляючою запірної частини поз.2.

35) Повністю розвантажити пружину поз.54, відкрутивши блокувальну гайку поз.9.

36) Зняти опору пружини поз.34 і пружину поз.54 з направляючою запірної частини поз.2.
37) Візуально проконтролювати поверхню запірної частини поз.5, на якій не повинно бути нерівностей.

38) Візуально проконтролювати належний стан сідла запірної частини поз.5, на якій не повинно бути вм'ятин.

B) СІДЛО КЛАПАНА

39) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.31 нижнього глухого фланця поз.4.

40) Зняти нижній глухий фланець поз.4.

41) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.30 блокувального кільця поз.8 армованих прокладок поз.7 і 76.

42) Зняти блокувальне кільце поз.8 і армовані прокладки поз.7 і 76.

43) Перевірити і очистити внутрішню частину корпусу регулятора.

44) ЗАМІНИТИ ВСІ КОМПОНЕНТИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КОМПЛЕКТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН.

45) Нагадуємо, що о-кільця і механічні деталі ковзання (штоки, запірні частини) до повторного складання 
повинні бути змащені легким шаром силіконової змазки, в той час як статичні деталі вимагають загального 
змащування, що робить їх більш м'якими, але в основному для утримання їх в пазах.  

ЗБІРКА ВУЗЛА КЛАПАНУ 

A) СІДЛО КЛАПАНУ

46) Встановити армовані прокладки поз.7 і 76, блокувальне кільце поз.8 і закріпити гвинти поз.30.

47) Встановити нижній глухий фланець поз.4 і закріпити гвинти поз.31.

B) ВУЗЕЛ ЗАПІРНОЇ ЧАСТИНИ

48) Встановити пружину поз.54 і опору пружини поз.34 і закрутити до кінця ходу на штоку поз.6 блокувальну гайку 
поз.9.

49) Вставити запірну частину поз.5 в направляючу запірну частину поз.2.

50) Закрутити і закріпити в послідовності гайки поз.33 на штоці поз.6.

51) Перевернути вузол сервомотора і закрутити рим-болт поз.32.

52) За допомогою відповідних інструментів, використовуючи рим-болт поз.32, вставити вузол сервомотора в 
основний корпус поз.1.

53) Закріпити гвинти поз.31. 
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№ ДЕТАЛІ НАЗВА Q. № ДЕТАЛІ НАЗВА Q. 
1 Корпус 1 28 Шпонка 1 

2 Направляюча 1 29 Гвинт 4 

3 Кришка 2 30 Гвинт 12 

4 Фланець 1 31 Гвинт 24 

5 Запірна частина 1 32 Рим-болт 1 

6 Шток 1 33 Гайка 2 

7 * Прокладка 1 34 Опора пружини 1 

8 Кільце 1 35 * О-кільце 1 
9 Гайка 1 36 * О- кільце 3 

10 Опора 1 37 * О- кільце 2 
11 Направляючий 

шток 
1 39 * О- кільце 2 

12 Диск 1 40 * О- кільце 1 
13 Опора 1 41 * О- кільце 1 
14 Фланець 1 42 * О- кільце 1 
15 Поршень 1 43 * О- кільце 1 
16 Оглядове скло 1 44 * О- кільце 2 
17 Направляюча 1 45 * О- кільце 1 
18 Стрижень 1 47 * О- кільце 1 
19 Прокладочна 

шайба 
1 50 * Мембрана 1 

20 Направляючий 
шток 

1 51 * Кільце I/DWR 1 

21 Жиклер 1 52 * Кільце I/DWR 2 
22 Прокладочна 

шайба 
1 54 Пружина 1 

23 Шайба 1 57 Кільце 1 

25 Гвинт 23 76 * Прокладка 1 
26 Гайка 24 93 * О- кільце 1 
27 Гвинт 8 98 Гвинт 2 

(*)ДЕТАЛІ, РЕКОМЕНДОВАНІ В ЯКОСТІ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН 
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16.6  ПРОЦЕДУРА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ РЕГУЛЯТОРА ( Ду 10” )
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ДЕМОНТАЖ ВУЗЛА СЕРВОМОТОРА 

1) Відкрутити гвинти поз.25 і витягти їх, витягаючи по напряму вгору.

2) За допомогою відповідних інструментів, використовуючи рим-болт поз.32, зняти верхню кришку поз.3.

A) ВЕРХНЯ КРИШКА

3) Поставити на відповідну робочу поверхню (верстак, покритий гумомістнистним покриттям) верхню кришку.

4) Зняти рим-болт шляхом його відкручування і перевернути кришку.

5) Витягти стрижень покажчик ходу поз.18.

6) Відкрутити і витягти кріпильні гвинти поз.27.

7) Відокремити верхню кришку від верхнього фланця поз.14.

8) Витягти з верхнього фланця направляючий шток поз.17.

B) ВУЗОЛ МЕМБРАНИ І НИЖНЯ КРИШКА

9) Утримуючи нерухомим вузол тримача мембрани за допомогою циркульного ключа, відкрутити і витягти 
направляючий балансувальний шток поз.11.

10) Відокремити балансувальний поршень поз.15 від направляючого штока.

11) Зняти вузол тримача мембрани і розмістити його перевернутим на робочій поверхні.

12) Зняти з штока поз.6 бічний штифт поз.28.

13) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.29 вузла тримача мембрани.

14) Відокремити захисні диски поз.12 і опори поз.10 і поз.13 від мембрани поз.50.

15) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.27 нижньої кришки поз.3 направляючої запірної частини поз.2.

16) Відокремити нижню кришку від направляючої запірної частини і розташувати нижню кришку за допомогою 
інструменту належного розміру на робочій поверхні.

17) Витягти направляючий шток поз.20 з направляючої запірної частини поз.2.

18) Перевірити і очистити всі демонтовані металеві деталі.

19) ЗАМІНИТИ ВСІ КОМПОНЕНТИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КОМПЛЕКТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН.
20) Нагадуємо, що о-кільця і механічні деталі ковзання (штоки, запірні частини) до повторного складання 

повинні бути змащені легким шаром силіконової змазки, в той час як статичні деталі вимагають загального 
змащування, що робить їх більш м'якими, але в основному для утримання їх в пазах. 

МОНТАЖ ВУЗЛА СЕРВОМОТОРА 

A) ВУЗОЛ МЕМБРАНИ І НИЖНЯ КРИШКА
21) Вставити направляючий шток поз.20 в направляючу запірну частину поз.2.
22) Встановити нижню кришку поз.3 на направляючу запірну частину поз.2 і закріпити гвинти поз.27.
23) Вставити в шток поз.6 бічний штифт поз.28.
24) Зібрати вузол тримача мембрани, закріпивши гвинти поз.29, не забуваючи про отворів для перепускної 

форсунки.
25) Встановити вузол тримача мембрани на шток і закріпити за допомогою закручування направляючого 

балансування штока поз.11.
26) Вставити балансувальний поршень поз.11 в направляючий шток.

B) ВЕРХНЯ КРИШКА
27) Встановити на верхній фланець поз.14 направляючий стрижень покажчика ходу поз.17.

28) Встановити верхню кришку поз.3 на верхній фланець поз.14, закріпивши гвинти поз.27.

29) Змастити тонким шаром силіконової змазки стрижень покажчик ходу вставити його лише частково в 
направляючий стрижень.

30) Відповідними інструментами, використовуючи рим-болт, поз.32 змонтувати верхню кришку поз.3, 
контролюючи при цьому:

- Правильне положення мембрани поз.50, зокрема відповідність отворів щодо нижньої кришки;

- Положення стержня покажчика ходу в спеціальному зачепленні.

31) Вставити і закріпити за допомогою гайок поз.26 і моментом затягування 3,5 кг.м. з'єднувальні гвинти поз.25 
кришок вузла сервомотора.  
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ДЕМОНТАЖ ВУЗЛА КЛАПАНУ 
32) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.31.

33) За допомогою відповідних інструментів, використовуючи рим-болт поз.32, зняти вузол сервомотора з

основного корпусу поз.1.

34) Поставити на відповідну робочу поверхню (верстак, покритий гумомістнистним покриттям) вузол редукування.

35) Зняти рим-болт шляхом його відкручування і перевернути вузол сервомотора.

A) ВУЗЕЛ ЗАПІРНОЇ ЧАСТИНИ

36) Візуально проконтролювати поверхню запірної частини поз.5, на якій не повинно бути нерівностей.

37) Візуально проконтролювати належний стан сідла запірної частини, на якій не повинно бути вм'ятин.

38) Відкрутити послідовно блокувальні гайки поз.33 запірної частини поз.5 на штоку поз.6 і зняти запірну частину 
поз.5 з направляючою запірної частини поз.2.

39) Повністю розвантажити пружину поз.54, відкрутивши блокувальну гайку поз.9.

40) Зняти опору пружини поз.34 і пружину поз.54 з направляючою запірної частини поз.2.
41) Візуально проконтролювати поверхню запірної частини поз.5, на якій не повинно бути нерівностей.

42) Візуально проконтролювати належний стан сідла запірної частини поз.5, на якій не повинно бути вм'ятин.

B) СІДЛО КЛАПАНУ

43) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.31 нижнього глухого фланця поз.4.

44) Зняти нижній глухий фланець поз.4.

45) Відкрутити і витягти крипіжні гвинти поз.30 блокувального кільця поз.8 армованих прокладок поз.7 і 76.

46) Зняти блокувальне кільце поз.8 і армовані прокладки поз.7 і 76.

47) Перевірити і очистити внутрішню частину корпусу регулятора.

48) ЗАМІНИТИ ВСІ КОМПОНЕНТИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КОМПЛЕКТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН.

49) Нагадуємо, що о-кільця і механічні деталі ковзання (штоки, запірні частини) до повторного складання 
повинні бути змащені легким шаром силіконової змазки, в той час як статичні деталі вимагають загального 
змащування, що робить їх більш м'якими, але в основному для утримання їх в пазах. 

ЗБІРКА ВУЗЛА КЛАПАНА 

A) СІДЛО КЛАПАНА

50) Встановити армовані прокладки поз.7 і 76, блокувальне кільце поз.8 і закріпити гвинти поз.30.

51) Встановити нижній глухий фланець поз.4 і закріпити гвинти поз.31.

B) В УЗЕЛ ЗАПІРНОЇ ЧАСТИНИ

52) Встановити пружину поз.54 і опору пружини поз.34 і закрутити до кінця ходу на штоку поз.6 блокувальну гайку 
поз.9.

53) 53) Вставити запірну частину поз.5 в направляючу запірну частину поз.2.

54) 54) Закрутити і закріпити в послідовності гайки поз.33 на штоку поз.6.

55) 55) Перевернути вузол сервомотора і закрутити рим-болт поз.32.

56) 56) За допомогою відповідних інструментів, використовуючи рим-болт поз.32, вставити вузол сервомотора в 
основний корпус поз.1.

57) 57) Закріпити гвинти поз.31. 
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№ ДЕТАЛІ НАЗВА Q. № ДЕТАЛІ НАЗВА Q. 
1 Корпус 1 28 Шпонка 1 

2 Направляюча 1 29 Гвинт 4 

3 Кришка 2 30 Гвинт 12 

4 Фланець 1 31 Гвинт 24 

5 Запірна частина 1 32 Рим-болт 1 

6 Шток 1 33 Гайка 2 

7 * Прокладка 1 34 Опора пружина 1 

8 Кільце 1 35 * О-кільце 1 
9 Гайка 1 36 * О- кільце 3 

10 Опора 1 37 * О- кільце 2 
11 Направляючий 

шток 
1 39 * О- кільце 2 

12 Диск 1 40 * О- кільце 1 
13 Опора 1 41 * О- кільце 1 
14 Фланець 1 42 * О- кільце 1 
15 Поршень 1 43 * О- кільце 1 
16 Оглядове скло 1 44 * О- кільце 2 
17 Направляюча 1 45 * О- кільце 1 
18 Стрижень 1 47 * О- кільце 1 
19 Прокладочна 

шайба 
1 50 * Мембрана 1 

20 Направляючий 
шток 

1 51 * Кільце I/DWR 1 

21 Жиклер 1 52 * Кільце I/DWR 2 
22 Прокладочна 

шайба 
1 54 Пружина 1 

23 Шайба 1 57 Кільце 1 

25 Гвинт 23 76 * Прокладка 1 
26 Гайка 24 93 * О- кільце 1 
27 Гвинт 8 98 Гвинт 2 

(*)ДЕТАЛІ, РЕКОМЕНДОВАНІ В ЯКОСТІ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН 
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16.7 ПРОЦЕДУРА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПІЛОТА 204/A 
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ДЕМОНТАЖ ПІЛОТА 

1) Відкрутити блокувальну гайку поз.9.
2) Відкрутити, обертаючи проти годинникової стрілки, що регулює гвинт поз.10 до його повного ходу.
3) Зняти заглушку пілота поз.8.
4) Зняти з пілота опору пружини поз.7, пружину поз.22 і опору пружини поз.13.
5) Відкрутити гвинти поз.24 і зняти муфту поз. 6 і хомут пілота поз.14.
6) Відкрутити гайку поз.25 і зняти з опори мембрани поз.5 захисний диск поз.15 і нижню мембрану поз.16.
7) Відкрутити гвинти поз.24 і зняти кришку пілота поз.1 разом з пружиною поз.20.
8) Відкрутити і зняти гайку пілота поз.2, разом з пружиною поз.21 і запірною частиною поз.17.
9) Відкрутити і зняти гайку поз.26,, зняти з корпусу пілота поз.4 вал сідла клапана поз.3.
10) Уважно перевірити хороший стан сідла клапана.
11) Замінити всі компоненти, що входять до складу комплекту запасних частин. 

ВУЗОЛ «С» ЗАПОРНАЯ ЧАСТЬ 

ВУЗОЛ «В» КЛАПАН 

http://www.ukrgazkom.com.ua/


ТОВ "Промислово-технологічна компанія «Укргазкомплект», 04128, Україна, м. Київ, вул. Плодова, 1 
Тел./факс: +38 (044) 494.09.31,32,33,34, e-mail: office@ukrgazkom.com.ua , http://www.ukrgazkom.com.ua 

67

ЗБІРКА ПІЛОТА 

12) Змонтувати на корпус пілота поз.4 вал сідла клапана поз.3, використовуючи опору мембрани поз.5.
13) Закрутити і затиснути гайку поз.26.
14) Змонтувати на опору мембрани поз.5 нижню мембрану поз.16 і захисний диск поз.15 і закрутити гайку поз.25.
15) Вставити запірну частину пілота поз.17, пружину поз.21, мембрану поз.16 і захисний диск поз.48.
16) Закрутити гайку поз.2.
17) Перевірити і центрувати опору мембрани поз.5.
18) Змонтувати пружину поз.20 разом з кришкою пілота поз.1 і закріпити, закрутивши гвинти поз.24
19) Змонтувати на корпус пілота поз.4 муфту поз.6 і хомут пілота поз.14 і закріпити, закрутивши гвинти поз.24.
20) Позиціонувати опору пружини поз.13, пружину поз.22, опору пружини поз.7 і закріпити заглушку пілота поз.8.

№ ДЕТАЛІ НАЗВА Q. № ДЕТАЛІ НАЗВА Q. 
1 Кришка 1 16 * Мембрана 2 
2 Гайка 1 17 * Запірна частина 1 
3 Сідло клапана 1 20 Пружина 1 

4 Корпус 1 21 Пружина 1 

5 Опора 1 22 Пружина 1 

6 Муфта 1 24 Гвинт 8 

7 Опора 1 25 Гайка 1 

8 Заглушка 1 26 Гайка 1 

9 Гайка 1 28 * О-кільце 1 
10 Гвинт 1 29 * О-кільце 1 

11 * О-кільце 1 37 Штифт 1 

14 Хомут 1 38 * О-кільце 1 
15 Диск 1 39 Фільтр 1 

(*)ДЕТАЛІ, РЕКОМЕНДОВАНІ В ЯКОСТІ ЗАПАСНИХ ЧАСТИН 
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16.8 ПРОЦЕДУРА ТЕХНІЧНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ ПРЕРЕДУКТОРА R14/A 

ВИХІД ГАЗУ 

ВИХІД ГАЗУ 

ВХІД ГАЗУ 

ВИХІДНИЙ ІМПУЛЬС 

ВУЗОЛ «А» ЗАПІРНОЇ ЧАСТИНИ 
ВУЗОЛ «В» ЗАГЛУШКА 
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ДЕМОНТАЖ ПРЕРЕДУКТОРА 

1) Відкрутити гвинти поз.5 і зняти кришку поз.2.

2) Зняти з корпусу поз.1 вузол запірної частини і пружину поз.12.

3) Розділити компоненти вузла запірної частини, відкрутивши гайку поз.16.

4) Відкрутити і зняти заглушку поз.4.

5) Зняти з корпусу поз.1 прокладку поз.9, фільтр поз.13, направляючі поз.3 і поз.8 і о-кільця.

6) Перевірити і очистити внутрішню частину корпусу прередуктора.

7) ЗАМІНИТИ ВСІ КОМПОНЕНТИ, ЩО ВХОДЯТЬ ДО СКЛАДУ КОМПЛЕКТА ЗАПАСНИХ ЧАСТИН.

8) Нагадуємо, що о-кільця і механічні деталі ковзання (штоки, запірні частини) до повторного складання 
повинні бути змащені легким шаром силіконової змазки, в той час як статичні деталі вимагають загального 
змащування, що робить їх більш м'якими, але в основному для утримання їх в пазах. 

ЗБІРКА ПРЕРЕДУКТОРА 

9) Зібрати на корпусі поз.1 всі компоненти вузла "B" ЗАГЛУШКА, закрутити і закріпити заглушку поз.4.
10) Зібрати вузол "A" запірної ЧАСТИНА, вставити його в корпус поз.1 разом з пружиною поз.12.
11) Встановити на корпус поз.1 кришку поз.2 і закріпити гвинти поз.15.

№ ДЕТАЛІ НАЗВА Q. № ДЕТАЛІ НАЗВА Q. 
1 Корпус 1 13 * Фільтр 1 
2 Кришка 1 15 Гвинт 4 

3 Направляюча 1 16 Гайка 1 

4 Заглушка 1 17 * О-кільце 1 
5 Запірна частина 1 18 * О- кільце 2 
6 Диск 1 19 * О- кільце 1 
7 Диск 1 20 * О- кільце 1 

8 * Направляюча 1 26 Заглушка 1 

9 * Прокладка 1 96 * О- кільце 2 
10 * Мембрана 1 97 Гвинт 1 

12 Пружина 1 98 Фітинг 1 

(*) ДЕТАЛІ, РЕКОМЕНДОВАНІ ЯК ЗАПАСНІ ЧАСТИНИ 
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        16.10 ЗБІРКА ВУЗЛА ПІЛОТА 

1) Відновити сполучення між пілотом 204 / A і прередуктором R14 / A, закрутивши гвинт поз.97.

        16.11 ФІНАЛЬНІ ОПЕРАЦІЇ 

1) Змонтувати вузол пілота на регулятор.
2) Закріпити гайку опорного хомута пілота на регуляторі.
3) Приєднати всі відбори живлення і імпульсу пілота і регулятора, закрутивши фітинги з конічною прокладкою.

ДАНІ, ЯКІ ПІДЛЯГАЮТЬ НАДАННЮ ДЛЯ ЗАПИТУ ЗАПАСНЫХ 
ЧАСТИН 

ТИП ОБЛАДНАННЯ ……………………………………………………………………………..………..
СЕРІЙНИЙ НОМЕР ……………………………………………………………………………….
РІК ВИРОБНИЦТВА ………………………………………………………………………………..
ТИП СЕРЕДОВИЩА ……………………………………………………………………………………….
№ ДЕТАЛІ………………………………………………………………………………………………………
КІЛЬКІСТЬ …………………………………………………………………………………………………
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Роботи по обслуговуванню і технічному обслуговуванню повинні виконуватися компетентним персоналом, що 
має як належну підготовку, так і достатній досвід.
Спеціальні операції з перевірки та технічному обслуговуванню, що стосуються окремих пристроїв, що 
складають вузол редукування, повинні здійснюватися з урахуванням експлуатаційних вимог, зазначених в 
керівництві виробника по експлуатації та технічному обслуговуванню.

2) ОБСЛУГОВУВАННЯ
Обслуговування полягає у виконанні дій по ІНСПЕКЦІЇ і функціональним перевіркам. Дані дії не
включають в себе роботи по часткововому або повному демонтажу пристроїв для заміни зношених деталей.

На підставі інспекцій і функціональних перевірок може стати очевидна необхідність проведення 
коррективного технічного обслуговування.

ІНСПЕКЦІЇ
Операції по ІНСПЕКЦІЇ  виконуються просто за допомогою візуального спостереження за станцією і отже 
без застосування робочих інструментів.
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 Обслуговування та технічне обслуговування регуляторів тиску

1) ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ
Посилаючись на вищевказану норму, наведемо нижче зведену схему робіт з обслуговування і технічного
обслуговування, рекомендованих з метою коректної експлуатації регуляторів тиску. Щоб уникнути двозначності
в розумінні і застосуванні даного розділу необхідно привести визначення найбільш важливих термінів:

ВІДХИЛЕННЯ ВІД
НОРМИ: 

НЕСПРАВНІСТЬ:   

ОБСЛУГОВУВАННЯ: 

ІНСПЕКЦІЯ: 

ФУНКЦІОНАЛЬНА
ПЕРЕВІРКА: 

ТЕХНІЧНЕ
ОБСЛУГОВУВАННЯ: 

Планове����
профілактичне ��
Технічне����
обслуговування� �

Коррективне
технічне 
обслуговування ��

Відхилення від передбачених умов експлуатації. 

Припинення здатності пристрою виконувати задану функцію. 

Сукупність інспекційних операцій і функціональної перевірки пристроїв, для яких 
немає необхідності в їх демонтажі. 

Контролювання стану збереження установки і коректної роботи пристроїв за 
допомогою візуальної перевірки.  

Контролювання коректності роботи пристрою або його частини за допомогою дій 
вручну або за допомогою спеціальних інструментів або обладнання. 

Сукупність дій, здійснення яких вимагає робіт по монтажу пристроїв ��� �

Сукупність операцій по частковому або повному демонтажу пристроїв, чистка, 
контроль складових вузлів і заміна деталей, схильних до зносу або руйнування, які 
виконуються через попередньо встановлені проміжки часу з метою скорочення 
можливості виникнення несправності або погіршення в роботі пристрою �� ��

Технічне обслуговування, яке виконується внаслідок визначення  або несправності і 
спрямоване на відновлення умов нормального функціонування пристрою ��
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ПЕРЕВІРКИ
Операції по функціональним перевіркам здійснюються просто за допомогою перевірки коректного 
функціонування пристрою або його частини за допомогою дій вручну або за допомогою спеціальних 
інструментів. В якості прикладу можна привести функціональні перевірки спрацювання відсікаючого 
клапана або монітора.

Якщо результати інспекцій або функціональних перевірок не виявляють 
відхилень від норми в роботі, не вимагається проведення будь-яких дій по
коррективному технічному обслуговуванню.

3) ТЕХНІЧНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ
Технічне обслуговування передбачає два випадки: планове профілактичне технічне обслуговування і 
коррективне технічне обслуговування.

Планове профілактичне технічне обслуговування являє собою діяльність, яка здійснюється після закінчення 
встановленого проміжку часу, який починається від першого введення в експлуатацію . Коррективне ж технічне 
обслуговування здійснюється на пристроях, які в ході роботи або в ході інспекції або вході функціональної 
перевірки демонструють роботу, що має відхилення від норми. Інспекції, функціональні перевірки і планове 
технічне обслуговування з метою гарантування функціональності пристроїв повинні програмуватися згідно 
спеціальних оперативних планів. Частота проведення робіт як правило встановлюється на виходячи з якості газу, 
внутрішнього стану чистоти трубопроводів мережі, номінальних витрат і типології встановлених станцій, а 
також тисків подачі цих станцій.
У наведеній нижче таблиці наведена мінімальна частота, яка в будь-якому випадку повинна застосовуватися для 
інспекцій, функціональних перевірок і робіт по плановому профілактичному технічному обслуговуванню 
в залежності від тиску подачі і продуктивності встановлених регуляторів.

Мінімальна частота проведення робіт з обслуговування і технічного обслуговування щодо діапазону тиску 
подачі і номінальних витрат вузлів редукування тиску. 
(довідковий документ: Італійська норма UNI 10702 и UNI 10702 /EC ) 

Як зазвичай ведеться спостереження за:
 ступенем засмічення фільтра за допомогою індикатора засмічення,
 значенням тиску на вході регулятора (вхід),
 значенням тиску на виході регулятора (вихід),
 стабільністю вихідного тиску,
 відсутністю аномального рівня шуму,
 можливим спрацьовуванням запобіжних пристроїв (монітор та / або відсікач),

Вхідний
тиск 

Номінальна витрата вузла редукування (нм3/год) 

     бар 
Qnom>120 60 < Qnom< 120 Qnom<60 

інспекції технічне
обслуговування 

технічне 
обслуговування 

технічне 
обслуговування 

от  0,04 до 0,5 *) 1 кожн. 2 роки  1 кожн. 8 років 
По необхідності

1 кожн. 3 роки  ***) По необхідності ***) 
от  0,5 до 5,0  *) 1 кожн. рік**) 1 кожн. 7 років 1кожн. 2 роки 

от 5,0 до 12  *) 1 кожн. рік**) 1 кожн. 5 років 1 кожний рік  

*) інспекції повинні проводиться в проміжок між двома наступними функціональними перевірками. Їх частота 
визначається відповідно до вищевказаних критеріїв
**) підлягають проведенню в будь-якому випадку протягом 18 місяців після установки 
***) слід мати на увазі корективне технічне обслуговування або заміна аварійного пристрою 

Qnom = номінальна витрата регулятора, виражена в нм3 / год 

функці
ональні

перевірки

функці
ональні

перевірки
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www.fiorentini.com

Pietro Fiorentini S.p.A.
via. E. Fermi 8/10
I-36057 Arcugnano (VI) Италия

Тел. +39 0444 968.511
Факс. +39 0444 960.468

Дані не зобов'язують. Ми залишаємо за 
собою право на внесення змін без 
попереднього повідомлення

ʇʨʝʜʩʪʘʚʥʠʮʪʚʦ ʚ ʋʢʨʘʾʥʽ:   
ITC Ukrgazkomplekt Ltd.

04128, Украина, м. Київ, вул. Плодова, 1 
Телефон: +38 044 494 09 31

Факс: 
+38 044 494 09 31
+38 044 494 09 34

www.ukrgazkom.com

www.ukrgazkom.com.ua


	Чиста сторінка
	Чиста сторінка
	Чиста сторінка
	Чиста сторінка
	Чиста сторінка
	Чиста сторінка
	Чиста сторінка
	Чиста сторінка
	Чиста сторінка
	Чиста сторінка



